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Avant-propos  

Ce manuel technique fournit à l'utilisateur l'information nécessaire pour installer, vérifier, 
exploiter, maintenir et tester les équipements (lorsque applicable).  Il est essentiel que 
chaque opérateur lise - comprenne le contenu de ce manuel technique et suive les 
instructions proposées.   

Un grand soin a été apporté pour s'assurer de la précision du contenu à la date de 
publication de ce document. 

Si l'utilisation de ce type d'équipement introduit une nouvelle technologie pour vos 
opérateurs, une formation produit complète est disponible à COMECA EBT pour vous aider 
à être conforme aux lois de sécurité et salubrité en vigueur. 

Si vous avez besoin de conseils ou d'informations supplémentaires concernant cet 
équipement, ou d'informations sur les disponibilités de notre service après-vente, entrez en 
contact avec notre département service clientèle à l'adresse suivante qui sera heureux de 
vous apporter son aide : 

 

COMECA Equipements Basse Tension 

Route de Givry 

ZI La Garenne 

F71880 Châtenoy-le-Royal 

France 

 

Tel.: +33 (0)3 85 98 22 00 

Fax: +33 (0)3 85 98 22 01 

 

Web:  www.gemstart.fr 

 

Nous poursuivons une politique de développement permanent. Nous nous réservons le droit 
de fournir des équipements comportant des modifications/améliorations par rapport à la 
description. 

Les informations contenues dans ce manuel technique ne doivent pas être reproduites ou 
transmises à des tiers, complètement ou en partie, sans le consentement express écrit de 
COMECA EBT. 

 

Les certificats de conformité de l'appareil sont disponibles sur le site internet donné ci-
dessus ou sur demande. 
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Santé et sécurité  

L'exploitant doit s'assurer que seuls des opérateurs qualifiés et autorisés, entrainés aux 
tâches à réaliser, sont autorisés à travailler avec ces équipements. 

Toute activité doit être effectuée en respectant les réglements locaux et nationaux de santé 
et de sécurité. 

Toutes les notes rédigées pour attirer votre attention devront être prises en considération et 
leur contenu strictement respecté pendant l'installation, les essais, l'exploitation, la 
maintenance et les tests ( lorsque applicable ) avec ces equipements. 

Cet équipement utilise et contrôle des tensions de niveau mortel. Il est donc recommandé 
que les opérateurs ayant à travailler avec ce produit ou aux environs de ce produit soient 
entraînés aux techniques de secours  aux électrisés. 

L'utilisateur doit s'assurer que l'équipement ou ses composants seront mis au rebus en 
accord avec la législation et les réglements locaux et nationaux en vigueur. 

Quelques composants peuvent présenter un risque particulier pour l'environnement s'ils ne 
sont pas mis au rebus correctement. 

L'équipement ne doit pas être modifié sans consultation préalable de COMECA EBT. 

Toute modification sans le consentement écrit de COMECA EBT aura pour effet de rendre 
caduque la garantie et toute responsabilité vis à vis des produits. 

Si vous avez besoin de conseils ou d'informations supplémentaires concernant cet 
équipement,  entrez en contact avec notre département service clientèle à l'adresse 
suivante qui sera heureux de vous apporter son aide : 

 

COMECA Equipements Basse Tension 

Route de Givry 

ZI La Garenne 

F71880 Châtenoy-le-Royal 

France 

 

Tel.: +33 (0)3 85 98 22 00 

Fax: +33 (0)3 85 98 22 01 

 

Web:  www.gemstart.fr 
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Service Client  

Notre département COMECA Service Client peut fournir un support permanent à nos clients 
tout au long du cycle de vie de nos équipements. Une gamme complète de services est 
disponible incluant : 

 

Installation et essais de démarrage 

Fourniture de pièces détachées 

Maintenance et service 

Réparation d'équipements 

Modifications et rénovation 

Engineering  

Formation 

 

Les ingénieurs spécialisés dans le service client de COMECA EBT sont disponibles pour 
vous fournir les services énumérés ci-dessus, soit dans nos ateliers, soit sur votre site. 

Pour nous aider à vous fournir un service efficace et opportun, avant d'entrer en contact 
avec COMECA pour parler de vos installations, merci de nous aider en disposant des 
informations suivantes ; 

Le numéro de projet d'origine COMECA EBT ou 

Le numéro de série du produit et son mode d'alimentation 

 

Lorsque vous disposerez de ces informations merci de nous contacter à l'adresse ci-
dessous : 

 

COMECA Equipements Basse Tension 

Route de Givry 

ZI La Garenne 

F71880 Châtenoy-le-Royal 

France 

 

Tel.: +33 (0)3 85 98 22 00 

Fax: +33 (0)3 85 98 22 01 

 

Web:  www.gemstart.fr 
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Modifications  

Edition Description Date 

 Edition originale Mai 2006 

A 

Ajout Protection Module Externe 

Ajout 2e Entrée Reset 

Nouvel Index 

Juillet 2006 

B 
Nouvelles valeurs Ride-through 
(traversée alimentation) 

Correction paragraphes PTC/RTD 
Septembre 2006 

C Révision du tableau d’abrévations Mars 2007 

D 

Note sur les certificats de conformité 

Mise à jour Autorestart 

Ajout info ATEX protection 
thermique 

Avril 2008 

E 
Correction mineure 

Nouveau logo 
Janvier 2010 
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Acronymes et Abréviations  

Terme Signification  
A Ampères 
Ac Courant alternatif 
ALC ( Actual Load Current ) Courant d'utilisation   
TC Transformateur de courant 
CBCT (Core Balanced Current Transformer) Tore Homopolaire 
dc  ( Direct Current ) Courant continu 
FLC  ( Full Load Current ) Courant plaqué moteur 
I/O ( Input / Output ) Entrée / Sortie 
kA kiloampère 
kV kilovolt 
LED  ( Light Emitting Diode ) Diode électroluminescente 
LCD  ( Liquid Crystal Display ) Afficheur à cristaux liquides 
mA milliampère 
mm millimètre 
ms milliseconde 
MW Mégawatt 
Ops ( Operations ) Manoeuvres 
PTC (Positive Temperature Coefficient) Sonde de température 
RTD (Resistance Temperature Detector) Sonde de température 
TOR Tout Ou Rien 
mA microampères 
sec. seconde 
V Volt 
VT ( Voltage Transformer ) Transformateur de tension 

 

Symboles utilisés dans ce manuel technique 

 

CONSEIL : information vous aidant 
à effectuer certaines tâches  

 

ATTENTION : Précautions à 
prendre pour éviter les dommages 
sur les équipements 

 

VOTRE ATTENTION EST ATTIREE 
: Points spécifiques qui doivent être 
connus 

 

DANGER, ELECTRICITE: 
Précautions à prendre pour éviter 
les dommages corporels. 

 

DANGER MECANIQUE: 
Précautions à prendre pour éviter 
les dommages corporels 
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1 A propos de ce manuel 
Ce manuel de référence contient les spécifications pour les types de schémas gérés par 
Gemstart 5 et renferme tous les détails des fonctions entrées/sorties et des fonctions de 
protection qui pourront être mises en œuvre pour couvrir tous vos besoins.  

 

Lectorat : 

Cette publication est un référentiel pour les ingénieurs responsables des réglages et de la 
configuration de Gemstart5. 

 

Publications liées : 

Volume 1: Guide utilisateur Gemstart 5  

Volume 1 est destiné à l'ingénieur et au technicien utilisateur qui installe, règle, teste, utilise et 
maintient Gemstart 5. 

 

Volume 3: Gemstart 5 “GEMPRO”  -  Manuel du logiciel PC de pilotage et configuration 

Le volume 3 est destiné à l'utilisateur et à l'ingénieur expert, il explique les principales 
fonctionnalités du logiciel Gempro, pilotage de Gemstart inclus; Il détaille aussi les possibilités 
de l'éditeur de configuration expliquant comment les bases de données sont structurées et 
comment l'éditeur s'utilise pour configurer Gemstart. 
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2 Introduction 

2.1 Définitions 
Ce manuel de référence donne tous les détails se rapportant aux options configurables de 
protections et de pilotage de Gemstart 5, chacune d'elles est détaillée dans les principales 
rubriques : 

�  Schémas Contacteurs 

�  Fonctions Entrées 

�  Fonctions Sorties 

�  Fonctions Protection 

 

Chaque possibilité est décrite individuellement dans ces principales rubriques et dans le même 
format à l'intérieur de chaque rubrique. Les formats sont brièvement décrits ci-après : 

  

2.1.1 Description du format Schémas Contacteurs 
Les spécifications des types de schémas contacteurs de Gemstart 5 sont délivrées sous les 
chapitres suivants : 

 

Description  
Description du type de schéma contacteur 

 

Options  
Toutes les variantes de raccordement sont décrites ici 

 

Raccordements  
Un schéma des entrées et sorties du schéma et leur état ouvert / fermé est décrit ici 

 

Configuration  
On donne ici la liste des réglages et les options de configuration 

 

Réglages spéciaux 

Tous les réglages spéciaux ou particuliers du type de schéma contateur sont décrits  
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2.1.2 Description du format Fonctions Entrées  
Les spécifications des fonctions Entrées de Gemstart 5 sont délivrées sous les chapitres 
suivants: 

 

Onglet de configuration : 

L'onglet de l'éditeur de configuration GEMPRO PC qui permet de configurer la fonction. 

 

Source: 

La source, origine du signal qui va activer la fonction. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS DU CONTACT: Type de contact de la source (normalement 
fermé, normalement ouvert) 

EFFET: L'action de Gemstart lorsque l'entrée est 
activée 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 5 : Le code de défaut envoyé sur le réseau GS5 
lorsque l'entrée est activée 

Réseau GEMSTART 3 :  

                          Déclt: Code de défaut envoyé sur un réseau compatible 
GS3 lorsqu'un déclenchement est présent 

                          Alarme: Code de défaut envoyé sur un réseau compatible 
GS3 lorsqu'une alarme est présente. 

                          Warning: Code de défaut envoyé sur un réseau compatible 
GS3 lorsqu'un warning est présent 

 

Description: 

Description de la fonction Entrée et du composant qui est supposé l'activer. 

 

Notes d'application: 

Tout commentaire pouvant aider à se servir de cette fonction entrée. Cela peut inclure les 
méthodes de mise en œuvre de cette fonction et toute application particulière. 

 

Sommaire de configuration Entrées: 

Gemstart 5 permet une grande flexibilité de configuration de fonction. Chaque fonction entrée 
peut être liée à n'importe quelle entrée physique du produit. Un récapitulatif des fonctions 
disponibles est présenté dans le tableau 1. Il regroupe le type de fonction, les options 
disponibles, le type de contact et le type de défaut qui peut être lié lorsque la fonction entrée est 
activée.  
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Une liste des abréviations est présentée dans le tableau 2. 

 

Tableau 1 - Récapitulatif des options de configuration Entrées 

Fonctions Entrée Type de contact Types de défaut 

Entrée Contacteur 
A/B/C/D 

N/O, N/C Aucun, voir la définition du type de 
schéma contacteur 

Arrêt matériel N/O ,N/C Message Stop ou Déclenchement  

Stop Process A/B N/O, N/C Sans Option 

Démarrage Manuel A/B N/O, N/C Sans Option 

Démarrage Urgence A/B N/O, N/C Sans Option 

Démarrage en mode 
essai 

N/O, N/C Sans Option 

Choix mode manuel N/O, N/C Sans Option, pas de défaut reporté 

Choix impulsionnel N/O, N/C Sans Option, pas de défaut reporté 

Choix mode distant N/O, N/C Sans Option, pas de défaut reporté 

Interverrouillage N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Relais surcharge 
thermique 

N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Texte utilisateur 1 N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Texte utilisateur 2 N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Relais thermistance N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Relais homopolaire N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Sectionneur N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Etat équipement N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Entrée reset 1 N/O, N/C Sans  

Entrée reset 2 N/O, N/C Sans  

Position essai N/O, N/C OFF, W, Am, Daa, Dm 

Compteur 1 N/O, N/C Sans  

Compteur 2 N/O, N/C Sans  

Compteur 3 N/O, N/C Sans  

 

Tableau 2 - Liste des abréviations 

Abréviation Explication 

N/A Non applicable 

N/O Normalement Ouvert. Cette entrée s'active qd le contact se ferme 

N/C Normalement Fermé. Cette entrée s'active qd le contact s'ouvre 

Dm Déclenchement mémorisé. Ce déclenchement doit être acquité par une 
commande de Reset déclenchement 
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Abréviation Explication 

Daa Déclenchement auto-acquité. Si le signal entraînant le déclenchement 
disparaît, alors l'indication de déclenchement est auto-acquitée 

Am Alarme mémorisée. Le signal d'alarme doit être acquité par une commande 
de Reset déclenchement ou Reset alarme 

W Warning ( toujours auto-acquité ). Si le signal entraînant le warning disparaît, 
alors l'indication warning est auto-acquitée 

Sans  Aucun défaut reporté lorsque l'entrée est définie ainsi 
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2.1.3 Description du Format Fonctions Protection 
 

La description des fonctions de protection de Gemstart5 sont détaillées sous les chapitres 
suivants : 

 

Titre de l'élément de configuration et description 

Le titre indique la position dans le menu de l'outil de configuration. Les fonctionnalités sont alors 
décrites. 

 

Pré-requis  
Les autres paramêtres de configuration qui doivent être définis avant ceux décrits dans cette 
page. 

 

Onglet de configuration 

Les éléments à configurer et leurs options sont listés ici. 

La configuration par défaut est indiquée en fonte gras . 

Un guide permet de choisir la meilleure option. 

 

Assistant de protection 

Non disponible pour l'instant. 

 

Informations supplémentaires 

Les informations qui sont données dans cette rubrique peuvent être utiles. 
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3 Spécification des schémas contacteurs 

3.1 Types de schémas contacteurs 
Pour définir le type de pilotage d'un module Gemstart 5, le type de schéma contacteur doit être 
configuré ( en tout premier ). De nombreux types d'automatismes sont proposés, chacun est 
décrit dans les pages suivantes : 

 

Type de schéma contacteur Type de Gemstart Numéro de Page 

Direct 5.1, 5.3 & 5.4 18 

Disjoncteur Boîtier moulé 5.1, 5.3 & 5.4 20 

Variateur 5.1, 5.3 & 5.4 22 

Variateur ( Cut Throat ) 5.1, 5.3 & 5.4 24 

I/O en mode général 5.1, 5.3 & 5.4 26 

Etoile-Triangle 1 sortie 5.1, 5.3 & 5.4 28 

Etoile-Triangle 2 sorties 5.1, 5.3 & 5.4 30 

Etoile-Triangle 3 sorties 5.1, 5.3 & 5.4 32 

Contacteur à verrouillage 5.1, 5.3 & 5.4 34 

Direct/Inverse 5.1, 5.3 & 5.4 36 

Vanne motorisée 5.1, 5.3 & 5.4 38 

2 Vitesses - Démarrage petite 
vitesse 

5.1, 5.3 & 5.4 40 

2 Vitesses 5.1, 5.3 & 5.4 43 

2 Vitesses - Dahlander 5.1, 5.3 & 5.4 46 
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3.1.1 Direct 

Description: 

Le schéma contacteur Direct ( maintenu électriquement ) est le type de schéma le plus simple 
et le plus commun. Le contacteur est maintenu fermé tant que la sortie le pilotant est alimentée. 

Options: 

Le contact auxiliaire du contacteur peut être raccordé au Gemstart pour permettre d'indiquer à 
l'utilisateur l'état du contacteur. Si l'auxiliaire n'est pas connecté et que l'entrée contact auxiliaire 
est désactivée alors la position du contacteur est supposée être celle de la commande. 

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel du schéma direct est défini comme suit : 

 

 Entrées              Sorties  

Contact aux. contacteur  A                                 A Contacteur 

 B                                 B Off 

 C                                 C Déclenchement actif 

 D                                 D Pas de déclenchement 

               Direct  

 

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma DIRECT sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

 

Réglages Spéciaux: 

Ce type de schéma contacteur peut être employé comme contacteur suiveur si le contact 
auxiliaire A est câblé et que le réglage [Contacteur Suiveur] est réglé à Oui. 
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3.1.2 Disjoncteur Boîtier moulé 

Description: 

Ce type de schéma contacteur permet le contrôle facile d'un dispositif bistable qui est 
normalement piloté manuellement plutôt qu'à l'aide de Gemstart. 

Pilotage via Gemstart 

L'ordre d'ouverture dans ce type de schéma contacteur activera la sortie de déclenchement 
pendant une durée de 1 seconde. L'ordre de fermeture activera la sortie de fermeture pendant 
une durée de 1 seconde. Le contact auxiliaire "En marche" est câblé sur le retour de contacteur 
A, il est partie intégrante de la sécurité de fonctionnement. 

Pilotage manuel  

Si vous modifiez la position du disjoncteur boîtier moulé sans Gemstart ( manuellement par 
exemple ), Gemstart va agir en contacteur suiveur et suivra la position indiquée par le contact 
auxiliaire. 

Options: 

La bobine de fermeture n'a pas besoin d'être utilisée si vous avez simplement besoin de 
déclencher et surveiller la position du disjoncteur. 

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel du Disjoncteur est défini comme suit : 

 

 Entrées                    Sorties  

Auxiliaire ' En marche ' A                                        A Bobine de déclenchement 

 B                                        B Bobine de fermeture (Option) 

 C                                       C Déclenchement actif 

 D                                       D Pas de déclenchement 

               Disjoncteur  

 

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma Disjoncteur sont comme suit :  

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Oui 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux: 

Ce type de schéma contacteur est configuré par défaut en contacteur suiveur. Un contact doit 
être câblé sur l'entrée de retour contacteur A. 
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3.1.3 Variateur  

Description: 

Un variateur de vitesse peut être piloté par Gemstart ( pour les tâches de pilotage simple ).  

La commande de démarrage A aura pour effet de générer une commande de Marche avant 
vers le variateur de vitesse. 

La commande de démarrage B actionne la sortie Marche Inverse et Gemstart attend que le 
variateur confirme l'état inverse via l'entrée Retour contacteur B, avant de s'autoriser à générer 
une nouvelle commande de marche avant. Si votre variateur n'est pas capable de délivrer ce 
type de signal de retour, raccordez la sortie Marche inverse de Gemstart à l'entrée Retour 
contacteur B ( Marche inverse )  de Gemstart. 

Options: 

Si la marche inverse n'est pas nécessaire, les raccordements de marche inverse ne sont pas 
nécessaires.  

Le signal Marche/Stop est disponible aux sorties A et D. Ceci permet à l'utilisateur de choisir sa 
fonctionnalité. 

L'utilisation de la sortie A permet d'inclure dans la chaine de commande l'entrée inter-
verrouillage. L'action d'un équipement dans la chaîne d'inter-verrouillage entraînera l'envoi d'un 
arrêt direct ( câblé ) au variateur, cependant les options de tension auxiliaire peuvent être 
limitées. 

L'utilisation de la sortie D permet de bénéficier d'un contact libre de potentiel permettant de 
choisir la tension auxiliaire néanmoins la chaîne d'inter-verrouillage n'agira pas directement sur 
la commande de stop. 

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel variateur est défini comme suit : 

 

 Entrées                Sorties  

En marche A                                 A Marche/stop 

Inverse (Option) B                                  B Off 

 C                                 C Inverse (Option) 

 D                                 D Marche/stop (Option) 

           Variateur  

 

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma Variateur sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Non 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Oui 

Contacteur suiveur Oui 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

 Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux:  

Ce type de schéma contacteur doit être défini en contacteur suiveur, l'activation des entrées 
entraîne les effets suivants :  

Si l'entrée marche devient active alors Gemstart génère une commande de démarrage; et si les 
entrées inverse et marche sont activées ensembles Gemstart génèrera une commande de 
démarrage B.  

La sortie 2 peut être utilisée pour piloter un contacteur de ligne placé avant le variateur. Il 
garantit qu'une action sur l'interlock isolera le variateur et le moteur. Pour travailler avec un 
contacteur de ligne, la sortie 2 doit être configurée comme 'Active', ce qui fermera cette entrée 
tant que l'interlock n'est pas ouvert ou que l'alimentation est présente. 
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3.1.4 Variateur (Cut Throat) 

Description: 

Un variateur de vitesse peut être piloté par Gemstart ( pour les tâches de pilotage simples ). Ce 
type de schéma utilise des délais supplémentaires pour attendre que le variateur se mette en 
marche après une commande de démarrage. 

Une commande de démarrage  A va activer une commande de marche en avant pour le 
variateur. Le temps mini de démarrage doit être rêglé conformément au temps de mise en route 
du variateur.  

Une commande de démarrage B active la sortie Inverse et le contacteur de ligne 
simultanément. 

Options: 

Si la marche inverse n'est pas nécessaire, les raccordements de marche inverse ne sont pas 
nécessaires.  

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel variateur est défini comme suit : 

 

 Inputs                 Outputs  

En marche A                                 A Contacteur de ligne 

Inverse (Option) B                                  B Off 

 C                                 C Inverse (Option) 

 D                                 D Pas de déclenchement 

           Variateur (CT)  

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma Variateur (Cut Throat ) sont comme suit : 

 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Non 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Oui 

Contacteur suiveur Oui 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux: 

Ce schéma doit être configuré en mode Contacteur Suiveur, l'activation des entrées entraîne 
les effets suivants :  

Si l'entrée de commande de marche devient active, Gemstart génère une commande de 
démarrage Cont. A; et 

Si les entrées inverse et marche deviennent actives simultanément, le Gemstart génère une 
commande de démarrage Contacteur B. 
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3.1.5 I/O en mode général 

Description: 

Cette configuration permet d'utiliser Gemstart en simple module I/O. Une vérification minimale 
d'erreur est effectuée sur les sorties. Le seul changement est que les sorties A et B s'ouvrent 
lorsque la communication est défaillante et que le Gemstart est configuré pour déclencher en 
cas de perte de communication. 

Les 4 bits de commande réseau sont utilisés pour commander directement les 4 sorties.  

 

 

NOTE: Il n'y a pas de détection de front sur ces commandes, on suit 
simplement le niveau des bits de commande. 

Options: 

Pas d'option. 

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel I/O est défini comme suit : 

 

 Entrées               Sorties  

 A                                 A Commande par bit 0 

 B                                 B Commande par bit 1 

 C                                C Commande par bit 2 

 D                                D Commande par bit 3 

               I/O  

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma I/O sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Non 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux: 

Pas de réglage particulier. 
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3.1.6 Etoile-triangle 1 sortie 

Description: 

On utilise ici la sortie A pour piloter le relais de commutation Etoile/Triangle. 

Lorsque la durée minimum de démarrage est écoulée, Gemstart attend l'ouverture du 
contacteur Etoile et vérifie que le courant chute en dessous de 100% FLC avant de quitter la 
phase de démarrage. 

Options: 

Le contact auxiliaire du contacteur Triangle n'a pas besoin d'être raccordé. 

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel Etoile/Triangle est défini comme suit : 

 

 Entrées         Sorties  

Contact auxiliaire Cont.Ligne A                            A Cont. ligne (et relais tempo) 

Contact Aux. Triangle (Option) B                            B Off 

Contact Auxiliaire Etoile C                            C Déclenchement Actif 

 D                            D Pas de déclenchement 

 Etoile/Triangle (1)  

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma Etoile/Triangle à une sortie sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Non 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Oui 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux: 

Ce type de schéma utilise le réglage contacteur suiveur. Les circuits auxiliaires  A & C doivent 
être raccordés, avec le réglage contacteur suiveur paramétré à 'Oui' et  vérification des 
auxiliaires paramétré à 'Non'.  

La durée minimum de démarrage peut être paramétrée à une valeur fixe à peu près égale au 
temps de commutation du relais Etoile/Triangle. 
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3.1.7 Etoile-triangle 2 sorties 

Description: 

On utilise la sortie A pour piloter le contacteur étoile et la sortie B pour piloter le contacteur 
triangle. Toutes ces sorties sont dépendantes du circuit d'inter-verrouillage.  

Le contacteur de ligne dépend des contacts auxiliaires des contacteurs étoile et triangle. Les 
statistiques du contacteur C sont mises à jour pour le contacteur de ligne.  

Lorsque la commande de démarrage est activée, le contacteur étoile ( et aussi le contacteur de 
ligne ) est fermé. Le départ va rester dans cet état jusqu'à ce que le courant descende en 
dessous de 100% FLC. Le contacteur étoile ( et le contacteur de ligne ) va alors s'ouvrir et 
Gemstart va attendre que le courant de ligne soit nul. Le contacteur Triangle va ensuite être 
fermé, de même que le contacteur de ligne. La période de démarrage sera terminée lorsque le 
courant de ligne sera retombé en dessous de 100% FLC. 

Options: 

Il n'y a pas d'option de câblage pour ces contacteurs car Gemstart doit connaître l'état de tous 
les contacteurs. En connaissant l'état de chaque contacteur, Gemstart peut assurer qu'il n'y 
aura pas de court-circuit trois phases par fermeture de tous les contacteurs en même temps.  

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel Etoile/Triangle est défini comme suit : 

 

 Entrées            Sorties  

Contact auxiliaire du cont. Etoile A                               A Contacteur Etoile 

Contact auxiliaire du cont. Triangle B                               B Contacteur Triangle 

 C                              C Déclenchement actif 

 D                              D Pas de déclenchement 

 Etoile/Triangle (2)  

 

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma Etoile/Triangle à deux sorties sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux: 

Ce type de schéma contacteur peut être utilisé en contacteur suiveur si le contact auxiliaire A 
est câblé.  

La fermeture du contacteur étoile place le Gemstart en condition de démarrage étoile. 
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3.1.8 Etoile-triangle 3 sorties 

Description: 

Trois sorties sont utilisées pour piloter chaque contacteur individuellement. Ceci améliore le 
pilotage du contacteur de ligne et améliore aussi le report des défauts contacteurs.  

La sortie A pilote le contacteur de ligne et la sortie B pilote le contacteur. Ces sorties sont 
dépendantes du circuit inter-verrouillage garantissant que toute tension sera absente aux 
bornes du moteur si l'inter-verrouillage est actionné. Le contacteur étoile est piloté via la sortie 
C.  

Avec un tel type de schéma les contacteurs de ligne et étoile sont fermés simultanéments 
lorsqu'une commande de démarrage est activée. Le contacteur de ligne est maintenu fermé 
pendant le basculement en triangle et s'ouvrira en même temps que le contacteur triangle si 
une commande de stop ou un déclenchement sont générés. 

Lorsqu'une commande de démarrage est générée, le contacteur étoile et le contacteur de ligne 
sont fermés en même temps. Le départ restera dans cet état jusqu'à ce que le courant 
décroisse en dessous de 100% FLC. Le contacteur étoile va alors s'ouvir et Gemstart va 
attendre de le courant de ligne soit nul. Le contacteur triangle sera alors fermé. La période de 
démarrage se terminera lorsque le courant de ligne sera redescendu en dessous de 100% FLC. 

Options: 

Le contact auxiliaire du contacteur de ligne est optionel.  

Les contacts auxiliaires des contacteurs étoile et triangle doivent être câblés.  

Il n'y a pas d'option de câblage pour ces contacteurs car Gemstart doit connaître l'état de tous 
les contacteurs. En connaissant l'état de chaque contacteur, Gemstart peut assurer qu'il n'y 
aura pas de court-circuit trois phases par fermeture de tous les contacteurs en même temps.  

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel Etoile/Triangle est défini comme suit : 

 

 Entrées            Sorties  

Contact aux. du cont. Ligne (Option) A                               A Contacteur de ligne 

Contact auxiliaire du cont. Triangle B                               B Contacteur Triangle 

Contact auxiliaire du cont. Etoile C                              C Contacteur Etoile 

 D                              D Pas de déclenchement 

 Etoile/Triangle (3)  

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma Etoile/Triangle à trois sorties sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux: 

Ce type de schéma contacteur peut être utilisé en contacteur suiveur si le contact auxiliaire A 
est câblé.  
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3.1.9 Contacteur à verrouillage 

Description:  

Un contacteur à verrouillage est un contacteur accroché mécaniquement qui utilise deux 
bobines, une pour verrouiller le contacteur en position fermée et l'autre bobine pour dé-
verrouiller et ouvrir le contacteur. La sortie A est utilisée pour verrouiller ( fermer ) le contacteur. 
La sortie B est utilisée pour dé-verrouiller ( ouvrir ) le contacteur.  

L'ordre d'ouverture dans ce type de schéma contacteur activera la sortie de déclenchement 
pendant une durée de 1 seconde. L'ordre de fermeture activera la sortie de fermeture pendant 
une durée de 1 seconde. 

Options:  

Aucune 

Raccordements:  

Le bloc de contrôle logiciel est défini comme suit : 

 

 Entrées                  Sorties  

Contact auxiliaire cont. Ligne A                                 A Verrouillage 

 B                                 B Dé-verrouillage 

 C                                C Déclenchement actif 

 D                                D Pas de déclenchement 

 Cont. À Verrouillage  

 

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration:  

Les réglages de configuration pour le schéma contacteur à verrouillage sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux:  

Ce type de schéma contacteur peut être utilisé en contacteur suiveur si le contact auxiliaire A 
est câblé.  
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3.1.10 Direct/Inverse  

Description: 

Le schéma Direct/Inverse permet à un moteur d'être piloté dans l'une ou l'autre direction. Avant 
de fermer l'un des contacteurs, un test est exécuté pour s'assurer que l'autre contacteur est 
ouvert et qu'il n'y a pas de courant circulant. La vérification de l'absence de courant permet 
d'éviter les arcs électriques.  

Une commande de démarrage A ferme le contacteur direct. Une commande démarrage B 
ferme le contacteur Inverse. Lorsque le paramêtre "Basculement autorisé" est rêglé à Non, il 
faut que l'on passe par Stop pour changer de direction en mode manuel. Un changement de 
direction depuis le maître communiquant sera effectué avec passage automatique par Stop. 

Options: 

Il n'y a pas d'option de câblage pour ces contacteurs car Gemstart doit connaître l'état de tous 
les contacteurs. En connaissant l'état de chaque contacteur, Gemstart peut assurer qu'il n'y 
aura pas de court-circuit trois phases par fermeture de tous les contacteurs en même temps.  

Raccordements: 

 

 Entrées              Sorties  

Contact auxiliaire Contacteur Direct A                              A Contacteur Direct 

Contact auxiliaire Contacteur Inverse B                              B Contacteur Inverse 

 C                              C Déclenchement actif 

 D                              D Pas de déclenchement 

 Direct/Inverse  

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma Direct/Inverse sont comme suit : 

  

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux: 

Ce type de schéma contacteur peut être utilisé en contacteur suiveur si le contact auxiliaire A 
est câblé.  
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3.1.11 Vanne motorisée  

Description: 

Les vannes motorisées emploient un moteur pour ouvrir et fermer une vanne. Des interrupteurs 
de fin de course de chaque coté du débattement de la vanne indiquent quand le moteur a 
entièrement ouvert ou fermé la vanne.  

Une commande de démarrage A ouvre la vanne pour une circulation de fluide maximum. Une 
commande de démarrage B ferme la vanne pour qu'il n'y ait aucun flux. Lorsque le fin de course 
est activé, le contacteur s'ouvre. En mode manuel, il faut passer par Stop pour changer de 
direction. Un changement de direction par le maître communiquant ou GemPro sera géré par 
Stop automatiquement.  

Ouverture vanne = Démarrage A = Sortie logicielle A = La sortie 1 se ferme 

Vanne complètement ouverte = “Inter FDC d'ouverture” s'ouvre = Entrée 3 s'ouvre 

Options: 

Il n'y a pas d'option de câblage pour ces contacteurs car Gemstart doit connaître l'état de tous 
les contacteurs. En connaissant l'état de chaque contacteur, Gemstart peut assurer qu'il n'y 
aura pas de court-circuit trois phases par fermeture de tous les contacteurs en même temps.  

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel est défini comme suit : 

 

 Entrées            Sorties  

Contact auxiliaire Contacteur Ouverture A A Contacteur Ouverture 

Contact auxiliaire Contacteur Fermeture B B Contacteur Fermeture 

Inter FDC " Complètement ouvert " C C Déclenchement actif 

Inter FDC " Complètement fermé " D  D Pas de déclenchement 

 Direct/Inverse  

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration: 

Les réglages de configuration pour le schéma Vanne motorisée sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Non 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux: 

Ce type de schéma contacteur peut être utilisé en contacteur suiveur si le contact auxiliaire A 
est câblé.  

Notes d'application: 

Les interrupteurs de fin de course doivent être placés en série avec les bobines des contacteurs 
direct et inverse. Pour réaliser cet asservissement, les relais d'interposition doivent être placés 
en série avec les sorties contacteurs A et B.  

Pour disposer à distance ( communication ) d'une indication de position, les bits 1 et 2 du mot 
d'état doivent être configurés pour reporter les entrées 3 et 4. 
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3.1.12 2 Vitesses - Démarrage petite vitesse  

Description 

Un départ deux vitesses permet de piloter un moteur à deux enroulements. Les deux 
enroulements ont chacun un jeu de protection. La seule relation entre les deux jeux de 
protection est l'image thermique du moteur. Cette version de démarreur deux vitesses ne 
permet pas le démarrage initial en grande vitesse. La grande vitesse ne pourra être lancée que 
si la phase de démarrage petite vitesse est complètement terminée. C.a.d : Le courant du 
moteur est retombé en dessous de 100% FLC et le délai mini de démarrage a expiré. 

Une demande de démarrage haute vitesse à partir d'un état arrêté va automatiquement lancer 
le cycle de démarrage petite vitesse et ensuite initier la haute vitesse. 

Une commande démarrage A va fermer le contacteur petite Vitesse et un démarrage B fermera 
le contacteur grande vitesse. Le changement de vitesse est permis dans tous les modes de 
pilotage.  

Voir aussi la définition du “Temps de ralentissement” paragraphe �3.2 pour le passage de grande 
à petite vitesse. 

 

 Arrêté Û  Petite vitesse Û  Haute vitesse �  Arrêté 

Options: 

Il n'y a pas d'option de câblage pour ces contacteurs car Gemstart doit connaître l'état de tous 
les contacteurs. En connaissant l'état de chaque contacteur, Gemstart peut assurer qu'il n'y 
aura pas de court-circuit trois phases par fermeture de tous les contacteurs en même temps.  

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel est défini comme suit : 

 

 Entrées                Sorties  

Contact auxiliaire petite vitesse (Option) A                                   A Petite vitesse 

Contact auxiliaire grde vitesse (Option) B                                   B Grande vitesse 

 C                                   C Déclenchement actif 

 D                                   D Pas de déclenchement 

 Deux vitesses 
(Démarrage petite 

vitesse) 

 

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration:  

Les réglages de configuration pour le schéma deux vitesses sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Oui 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux:  

Ce type de schéma contacteur peut être utilisé en contacteur suiveur si le contact auxiliaire A 
est câblé.  

Notes d'application: 

La configuration du temps de ralentissement permet de s'assurer du temps minimum pendant 
lequel le moteur restera à l'arrêt ( vu de Gemstart ) entre la petite et la grande vitesse. Il n'y a 
pas de délai au passage de petite à grande vitesse. 

Exemple. Un moteur deux vitesses est en grande vitesse avec un temps de ralentissement de 
30 secondes.  

Cas 1:  Le BP Stop est enfoncé" et le moteur s'arrête. La commande de démarrage basse 
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vitesse est enfoncée 10 secondes après. Gemstart va afficher 'Temps de ralentissement” 
pendant 20s ensuite le contacteur petite vitesse sera fermé.  

Cas 2: Le bouton petite vitesse est enfoncé alors qu'on est en grande vitesse. Le Gemstart va 
afficher 'Temps de ralentissement' pendant 30s ensuite le contacteur basse vitesse va être 
fermé.  

Le temps de ralentissement n'est pas mémorisé pendant une perte de tension d'alimentation. 
En conséquence, un délai très long peut être remis à zéro par un cycle d'alimentation de 
Gemstart. 
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3.1.13 2 vitesses  

Description 

Un départ deux vitesses permet le pilotage d'un moteur à deux enroulements. Les deux 
enroulements ont chacun un jeu de protection. La seule relation entre les deux jeux de 
protection est l'image thermique du moteur. Cette version de démarreur deux vitesses permet 
de démarrer le moteur en petite ou grande vitesse.  

Une commande démarrage A va fermer le contacteur petite vitesse et un démarrage B fermera 
le contacteur grande vitesse. Le changement de vitesse est permis dans tous les modes de 
pilotage.  

 

Arrêté
  

Û  Petite vitesse Û  Grande vitesse Û  Arrêté  

Options: 

Il n'y a pas d'option de câblage pour ces contacteurs car Gemstart doit connaître l'état de tous 
les contacteurs. En connaissant l'état de chaque contacteur, Gemstart peut assurer qu'il n'y 
aura pas de court-circuit trois phases par fermeture de tous les contacteurs en même temps.  

Raccordements: 

Le bloc de contrôle logiciel est défini comme suit : 

 

 Entrées                Sorties  

Contact auxiliaire petite vitesse (Option) A                                   A Petite vitesse 

Contact auxiliaire grde vitesse (Option) B                                   B Grande vitesse 

 C                                   C Déclenchement actif 

 D                                   D Pas de déclenchement 

 Deux vitesses 
(Démarrage grande ou 

petite vitesse) 

 

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 



Gemstart 5 

Volume 2 - Référentiel 

- 44 - 

Configuration 

Les réglages de configuration pour le schéma deux vitesses sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Oui 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux 

Ce type de schéma contacteur peut être utilisé en contacteur suiveur si les contacts auxiliaires 
A et B sont câblés.  

Notes d'application 

La configuration du temps de ralentissement permet de s'assurer du temps minimum pendant 
lequel le moteur restera à l'arrêt ( vu de Gemstart ) entre la petite et la grande vitesse. Il n'y a 
pas de délai au passage de petite à grande vitesse. 

Exemple. Un moteur deux vitesses est en grande vitesse avec un temps de ralentissement de 
30 secondes.  

Cas 1:  Le BP Stop est enfoncé" et le moteur s'arrête. La commande de démarrage basse 
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vitesse est enfoncée 10 secondes après. Gemstart va afficher 'Temps de ralentissement” 
pendant 20s ensuite le contacteur petite vitesse sera fermé.  

Cas 2: Le bouton petite vitesse est enfoncé alors qu'on est en grande vitesse. Le Gemstart va 
afficher 'Temps de ralentissement' pendant 30s ensuite le contacteur basse vitesse va être 
fermé.  

Le temps de ralentissement n'est pas mémorisé pendant une perte de tension d'alimentation. 
En conséquence, un délai très long peut être remis à zéro par un cycle d'alimentation de 
Gemstart. 
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3.1.14 Dahlander 2 vitesses  

Description 

Un départ deux vitesses permet le pilotage d'un moteur à deux enroulements. Les deux 
enroulements ont chacun un jeu de protection. La seule relation entre les deux jeux de 
protection est l'image thermique du moteur. Le moteur Dahlander utilise des prises 
d'enroulement pour fournir les deux méthodes de raccordement.  

 

Une commande de démarrage A ferme le contacteur petite vitesse et démarrage B ferme le 
contacteur grande vitesse. En mode manuel il faut passer par Arrêt pour changer de vitesse. Le 
changement de vitesse depuis Gempro ou le maître réseau est géré via Arrêt automatiquement.  

 

Petite vitesse Û  Arrêté Û  Grande vitesse 

Options 

Le retour de position du contacteur de ligne peut être non raccordé à une entrée. Le contacteur 
petite vitesse et le contacteur grande vitesse doivent être câblés de manière à empêcher ces 
deux contacteurs de se fermer simultanément, ce qui aurait pour effet de provoquer un court-
circuit sur les trois phases.  

Raccordements 

Le bloc de contrôle logiciel est défini comme suit : 

 

 Entrées                Sorties  

Contact auxiliaire petite vitesse  A                                   A Contacteur petite vitesse 

Cont aux. grde vit. ligne (option) B                                   B Contacteur ligne grde vitesse 

Cont aux. grde vitesse étoile C                                   C Contacteur étoile grde vitesse 

 D                                   D Pas de déclenchement 

 Dahlander (Petite ou 
grande vitesse) 

 

 

Toutes les entrées sont à contacts normalement fermés. 

Toutes les sorties sont normalement ouvertes. 
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Configuration 

Les réglages de configuration pour le schéma deux vitesses dahlander sont comme suit : 

 

Elément de configuration Option de 
Configuration 

Calibre maxi du contacteur 1000% de FLC 

Temps de fusion fusible 1s 

Retour contacteur A Entrée 1 

Retour contacteur B Entrée 2 

Retour contacteur C Entrée 3 

Retour contacteur D Entrée 4 

Source sortie 1 Sortie Cont A 

Source sortie 2  Sortie Cont B 

Source sortie 3  Sortie Cont C 

Source sortie 4  Sortie Cont D 

Vérifier auxiliaires (renvoie une 
erreur si le contact de retour 
n'est pas en accord avec l'état 
supposé du contacteur) 

Oui 

Basculement autorisé  

( en mode manuel ) 

Oui 

Contacteur suiveur Non 

Temps mini de démarrage 1s 

Temps maxi étoile Off 

Temps ralentissement 0s 

 

Veuillez vous reporter aux réglages avancés schémas contacteur du paragraphe 3.2 pour accéder à la 
définition des éléments de configuration ci-dessus.  

Réglages spéciaux 

Ce type de schéma contacteur peut être utilisé en contacteur suiveur si les contacts auxiliaires 
A et B sont câblés.  

Dans ce mode, le pilotage du contacteur suivra l'état petite vitesse si le contact auxiliaire A est 
fermé en même temps que ceux des contacteurs B et C sont ouverts, il suivra la grande vitesse 
si le contact auxiliaire de B est fermé avec celui de A ouvert. 

Notes d'application 

La configuration du temps de ralentissement permet de s'assurer du temps minimum pendant 
lequel le moteur restera à l'arrêt ( vu de Gemstart ) entre la petite et la grande vitesse. Il n'y a 
pas de délai au passage de petite à grande vitesse. 
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Exemple. Un moteur deux vitesses est en grande vitesse avec un temps de ralentissement de 
30 secondes.  

Cas 1:  Le BP Stop est enfoncé" et le moteur s'arrête. La commande de démarrage basse 
vitesse est enfoncée 10 secondes après. Gemstart va afficher 'Temps de ralentissement” 
pendant 20s ensuite le contacteur petite vitesse sera fermé.  

Cas 2: Le bouton petite vitesse est enfoncé alors qu'on est en grande vitesse. Le Gemstart va 
afficher 'Temps de ralentissement' pendant 30s ensuite le contacteur basse vitesse va être 
fermé.  

Le temps de ralentissement n'est pas mémorisé pendant une perte de tension d'alimentation. 
En conséquence, un délai très long peut être remis à zéro par un cycle d'alimentation de 
Gemstart. 
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3.2 Réglages avancés schéma 
Chaque type de schéma contacteur dispose de réglages avancés qui permettent la modification 
d'une fonction standard. Vous trouverez leur explication ci-dessous: 

 

Retour contacteur A. 

L'entrée utilisée pour raccorder le contact auxiliaire du contacteur piloté par la sortie A. On 
l'utilise généralement pour déterminer l'état du contacteur piloté par la sortie A, elle permet de 
générer un défaut si l'état de cette entrée n'est pas correct, ( à l'exception du cas où les 
paramètres vérification des auxilaires et contacteur suiveur sont utilisés - voir ci-dessous). L'état 
du contacteur A est supposé être correct si la source de ce paramêtre est configurée Active ou 
Désactivée. 

La fonction de cette entrée dépend de la configuration schéma contacteur choisie - consultez 
les pages se rapportant à votre schéma contacteur pour avoir plus d'informations. 

Si le contacteur A existe dans le schéma, la valeur par défaut est Entrée 1. 

 

Retour contacteur B. 

L'entrée utilisée pour raccorder le contact auxiliaire du contacteur piloté par la sortie B. On 
l'utilise généralement pour déterminer l'état du contacteur piloté par la sortie B, elle permet de 
générer un défaut si l'état de cette entrée n'est pas correct, ( à l'exception du cas où les 
paramètres vérification des auxilaires et contacteur suiveur sont utilisés - voir ci-dessous). L'état 
du contacteur B est supposé être correct si la source de ce paramêtre est configurée Active ou 
Désactivée. 

La fonction de cette entrée dépend de la configuration schéma contacteur choisie - consultez 
les pages se rapportant à votre schéma contacteur pour avoir plus d'informations. 

Si le contacteur B existe dans le schéma, la valeur par défaut est Entrée 2. 

 

Retour contacteur C. 

L'entrée utilisée pour raccorder le contact auxiliaire du contacteur piloté par la sortie C. On 
l'utilise généralement pour déterminer l'état du contacteur piloté par la sortie C, elle permet de 
générer un défaut si l'état de cette entrée n'est pas correct, ( à l'exception du cas où les 
paramètres vérification des auxilaires et contacteur suiveur sont utilisés - voir ci-dessous). L'état 
du contacteur C est supposé être correct si la source de ce paramêtre est configurée Active ou 
Désactivée. 

La fonction de cette entrée dépend de la configuration schéma contacteur choisie - consultez 
les pages se rapportant à votre schéma contacteur pour avoir plus d'informations. 

Si le contacteur C existe dans le schéma, la valeur par défaut est Entrée 3. 

 

Retour contacteur D. 

L'entrée utilisée pour raccorder le contact auxiliaire du contacteur piloté par la sortie D. On 
l'utilise généralement pour déterminer l'état du contacteur piloté par la sortie D, elle permet de 
générer un défaut si l'état de cette entrée n'est pas correct, ( à l'exception du cas où les 
paramètres vérification des auxilaires et contacteur suiveur sont utilisés - voir ci-dessous). L'état 
du contacteur D est supposé être correct si la source de ce paramêtre est configurée Active ou 
Désactivée. 

La fonction de cette entrée dépend de la configuration schéma contacteur choisie - consultez 
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les pages se rapportant à votre schéma contacteur pour avoir plus d'informations. 

Si le contacteur D existe dans le schéma, la valeur par défaut est Entrée 4. 

Sens du retour contacteur A, B, C & D. 

Le sens du contact connecté à l'entrée – Normalement ouvert ou normalement fermé. Le 
réglage par défaut est normalement fermé, C.a.d en opposition avec l'état du contacteur. 

Source sorties 1 à 4. 

La source des sorties matérielles 1 à 4 correspond par défaut aux contacteurs A à D. 

L'état de la sortie 4 peut être retransmis à n'importe quelle fontion d'entrée. 

Les options de configuration des sorties matérielles sont décrites ci-dessous : 

Option Description 

Désactivée La sortie est à OFF tout le temps. 

Active La sortie est à ON tout le temps. 

Sortie contacteur A Cette sortie est utilisée pour piloter le contacteur A. 

Sortie contacteur B Cette sortie est généralement utilisée pour piloter le 
contacteur B, sinon par défaut elle est désactivée. 

Sortie contacteur C Cette sortie est généralement utilisée pour piloter le 
contacteur C, sinon par défaut elle signale la présence 
d'un déclenchement. 

Sortie contacteur D Cette sortie est généralement utilisée pour piloter le 
contacteur D. Si le contacteur D n'existe pas alors cette 
sortie indique qu'il n'y a pas de déclenchement. 

Sortie mode général A Suit l'état du bit correspondant envoyé par le maître via 
liaison série au Gemstart en mode I/O. 

Sortie mode général B Idem. 

Sortie mode général C Idem. 

Sortie mode général D Idem. 

Arrêté Les contacteurs sont ouverts et pas de courant circulant. 

Marche Un des contacteurs est fermé. 

Marche A Le contacteur A est ( ou devrait être ) fermé. 

Marche B Le contacteur B est (ou devrait être ) fermé. 

En cours de démarrage Le moteur piloté par gemstart est en cours de 
démarrage. 

Dispo pour mode auto Le moteur est prêt à recevoir des commandes réseau : 
C.a.d :Gemstart est en mode Auto ou priorité, sans 
déclenchement et le tiroir n'est pas en position test. 

Défaut Un warning, une alarme, un déclenchement ou 
déclenchement mémorisé est présent : C.a.d : Le code 
de défaut n'est pas à zéro. 

Pas de déclenchement Pas de déclenchement ou déclt mémorisé. 
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Warning Présence d'un warning. 

Alarme Présence d'une alarme . 

Déclenchement Présence d'un déclenchement. 

Déclenchement mémorisé Présence d'un déclenchement mémorisé. 

Dispo. pour mode priorité Une commande prioritaire peut démarrer le moteur : 
C.a.d il n'y a pas présence de déclenchement, le tiroir 
n'est pas en position essai et l'entrée Arrêt matériel n'est 
pas active. 

Dispo. Pour mode manuel Une commande manuelle peut démarrer le moteur. C.a.d 
Le Gemstart est en mode manuel, aucun déclenchement 
présent, le tiroir n'est pas en position essai et les entrées 
Arrêt matériel et Stop process ne sont pas actives. 

Entrée Inter-verrouillage Si cette entrée est active la sortie va être commutée et 
l'entrée peut être configurée au choix normalement 
ouverte ou normalement fermée. 

Entrées 4, 7 ou 12 Si l'une de ces entrées est active, la sortie va être 
commutée et l'entrée peut être configurée au choix 
normalement ouverte ou normalement fermée. 

 

Sens des sorties 1 à 4  

Sens du signal de sortie - Normalement ouvert ou normalement fermé. Par défa ut le réglage 
est normalement ouvert. Si on choisit normalement fermé, on inverse le sens de la sortie par 
rapport au bit de commande. 

 

Vérifier auxiliaires 

Lorsque l'on change l'état du contacteur, 0.5s sont laissées au contacteur pour effectuer la 
manœuvre. Pendant ce temps la position des contacts auxiliaires n'est pas vérifiée.  

Si l'état du contact auxiliaire ne correspond pas à l'état attendu du contacteur, un certain 
nombre de défauts peuvent être reportés. 

Si le contacteur a changé d'état mais que le contact auxiliaire ne l'a pas fait, un défaut 
"Défaillance d'ouverture" ou "Défaillance de fermeture" est émis.  

Si le contacteur était dans une position correcte et que l'état du contact auxiliaire ne correspond 
pas, alors un défaut "Fermeture imprévue" ou " Ouverture imprévue " est affiché. 

La vérification des contacts auxiliaires peut être désactivée en utilisant l'option de configuration 
" Active” ou “Désactivé” pour le paramêtre retour contacteur de l'onglet Fusibles et Contacteurs  
de l'éditeur de configuration. 

 

Basculement autorisé  

Le choix de Oui pour ce paramêtre permet au moteur de changer de direction en mode manuel 
sans avoir à générer une commande de Stop. 

Le choix de Non impose à l'utilisateur en mode manuel de générer une commande de Stop 
avant de changer de direction. 
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Contacteur suiveur 

Choisir Oui pour ce paramêtre informe Gemstart qu'il doit suivre l'état du contacteur. Ceci est 
particulièrement utile lorsque l'utilisateur veut changer l'état du contacteur sans utiliser 
Gemstart. Par exemple un disjoncteur boîtier moulé avec commande mécanique ou un 
contacteur avec commande directe hors Gemstart. Un contact auxiliaire raccordé de 
l'équipement est nécessaire pour commuter l'une des entrées de Gemstart et lui permettre de 
se mettre en phase avec la position de l'équipement. 

 

Temps mini de démarrage 

Gemstart reste en phase de démarrage jusqu'à ce que le courant redescende en dessous de  
100%FLC. La durée de la phase de démarrage peut être étendue en choisissant un temps 
minimum de démarrage. Ceci peut être utile dans de nombreuses situations où l'on veut 
repousser l'utilisation des paramêtres de protection ALC qui sont plus sensibles. Cette durée 
est aussi utilisée comme temps minimum de maintien du contacteur Etoile avant commutation 
en configuration triangle. 

 

Temps maxi étoile  

Ce paramêtre est uniquement utilisé pour les types de départs étoile/triangle. Normalement la 
commutation d'étoile à triangle est effectuée lorsque le courant descend en dessous de 
100%FLC. Pourtant dans certains cas le courant ne redescend jamais aussi bas en 
configuration étoile. Ce paramêtre définit donc le temps maximum pendant lequel Gemstart 
maintiendra le contacteur étoile fermé avant de commuter en configuration triangle. 

 

Temps ralentissement  

Le temps de ralentissement temporisera un démarrage petite vitesse après avoir fonctionné en 
grande vitesse. Ce délai n'est pas altéré par le passage en position Arrêt. Si une commande 
petite vitesse est reçue quel que soit le moment ou la source, la commande sera acceptée. 
Néanmoins le démarrage basse vitesse est temporisé pendant l'état d'arrêt jusqu'à ce que le 
délai de temps de ralentissement ait expiré. Le contacteur petite vitesse est alors fermé.  

Une fonction similaire est disponible pour tous les trois types de schémas contacteur 
étoile/triangle. C.a.d : Le contacteur étoile ne sera pas fermé pendant le délai configuré où le 
contacteur triangle est fermé.  

Les schémas contacteurs Direct/Inverse et les vannes motorisées sont gérés par le temps de 
ralentissement lors du changement de direction.  

 

Type de schéma Contacteur A -> B Contacteur B -> A 

Direct Non Applicable Non Applicable 

Cont. À verrouillage & disjoncteur BM Non Applicable Non Applicable 

Etoile/Triangle Sans délai Tps ralentissement 

Deux vitesses & Dahlander Sans délai Tps ralentissement 

Direct/Inverse & Vanne motorisée Tps ralentissement Tps ralentissement 

Variateur Sans délai Sans délai 
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3.3 Gemstart  Mesure et paramétrage de base 
Avant d'utiliser Gemstart pour protéger votre installation vous devez en tout premier lieu régler 
les paramètres de mesure suivants pour assurer un fonctionnement correct : définition des 
transformateurs de courant, du transformateur de tension ( s'il y en a un ) et mesure 
homopolaire (s'il y en a ). 

Ceci permettra à Gemstart de vous donner des mesures avec des unités correctes. 

 

D'autres paramètres pouvant être nécessaires à votre application et qui requièrent une 
configuration sont : 

           Page No. 

Entrées Multi – Tension (Configuration du niveau de tension)    54 

Entrées Multi – Tension (Configuration du temps de filtrage)    54 

Configuration des protections Fusibles & Contacteurs     93 

Réglage du FLC Moteur et de la limite du courant de démarrage    57 

Choix d'une courbe de surcharge thermique       108 

Réglage du courant normal d'utilisation ALC       58 

Réglage des protections liées à la puissance      65 

Configuration du mode de redémarrage       61 
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3.3.1 Entrées Multi – Tension 
Elles ont une large plage de 24 à 110V dc  & 24 à 240V ac. Elles peuvent être affectées à 
n'importe quelle fonction d'entrée, mais sont généralement utilisées pour des fonctions de 
pilotage manuel. Par exemple : 

 

�  Démarrage site, démarrage d'urgence 

�  Arrêt site, Arrêt matériel  

�  Choix du mode manuel, choix Auto/Manu  

 

L'utilisateur doit configurer le niveau de tension utilisé pour chacune des entrées en utilisant 
l'éditeur de configuration GemPro, à la rubrique Entrées Multi-tension . Les réglages possibles 
sont soit “Plage tension haute (110/230v)” ou ” Plage tension basse (24/48v)”. La valeur par 
défaut est “Plage tension haute (110/230v)”. Notez qu'une entrée configurée en Plage tension 
haute ne deviendra pas active si on lui applique un niveau de tension bas.  

De plus, on peut configurer le temps de filtrage de l'entrée  de 0 à 200ms, par pas de 10 ms et 
ceci pour chaque entrée. C'est pratique pour éliminer les erreurs de lecture en cas de 
perturbation momentanée de la tension appliquée à l'entrée. La valeur par défaut est de 20 ms. 
La commutation des entrées n'est pas temporisée.  

Attention!  Si l'entrée 8 est utilisée en fonction Emergency Shut Down (ESD) pour piloter 
directement la sortie 4, la tension appliquée sur cette entrée doit être limitée à 24Vdc sans quoi 
la sortie sera détruite. 



Gemstart 5 

Volume 2 - Référentiel 

- 55 - 

3.3.2 TC de Phase 
On définit ici comment renseigner les caractéristiques des transformateurs de courant. L'éditeur 
de configuration affiche trois options : “Primaire ”, “1 Amp Secondaire ” et “5 Amp Secondaire ”.  

Le choix de Primaire configure Gemstart à l'utilisation de ses TCs intégrés qui ont une plage 
nominale de courant de 0.5 à 25 Ampères. Lorsque vous utilisez ces TCs, passez simplement 
les conducteurs de phase directement à travers les trous du module de base Gemstart.  

Le choix de 1 ou 5 Ampères secondaire configure Gemstart pour des TCs externes. Vous 
pouvez alors choisir la valeur primaire désirée (jusqu'à un maximum de 10kA).Ce TC va 
travailler conjointement avec les TCs internes de Gemstart, vous devez simplement traverser 
les trous du module de base Gemstart avec les câbles des secondaires des TC choisis.  

La version Gemstart 5.3 dispose de 2 TCs et la version 5.4 dispose de 3 TCs embarqués.  

La précision de mesure de Gemstart dans la gamme de 0.5 à 30A  est inférieure à �  2%, et 
reste inférieure à �  5% dans la gamme 31 à 250A. Ces données sont basées sur une utilisation 
avec une seule passe à travers le corps du Gemstart qui est l'utilisation la plus fréquente. 

Pour les valeurs de FLC qui sont inférieures à 0.5Amp et utilisent les TCs embarqués, plusieurs 
passes sont nécessaires.  

Exemple : L'utilisation d'un TC intermédiaire de 100/1 limite le courant mini à 50 ampères 
lorsqu'on ne câble qu'une passe; Si on effectue plusieurs passes, Gemstart sera capable de 
mesurer des courants bien plus bas tout en conservant le même TC ( En s'assurant que le TC 
est toujours dans sa gamme de précision). Par exemple, pour 25 ampères 2 passes seraient 
nécessaires et aller jusqu'à une valeur de 10 ampères nécessiterait 5 passes pour exploiter 
correctement le courant de sortie d'un TC 100/1A. 

Le nombre maximum de passes que l'on peut confortablement câbler à travers les trous de 
Gemstart en utilisant du câble 1.0 mm�  avec isolant en pvc est de 5.  

Des gammes de mesure pour vitesse 1 et vitesse 2 sont proposées pour les moteurs à deux 
vitesses qui nécessitent des protections différentes selon leur vitesse d'exploitation. L'accès à 
cette fonctionnalité dépend du type de schéma contacteur sélectionné, par exemple, un départ 
contacteurs deux vitesses de type Dahlander nécessitera des réglages particuliers pour la petite 
et la grande vitesse. Lorsque ce type de départ est choisi dans la rubrique Fusibles et 
contacteurs de l'éditeur de configuration alors les paramètres de la vitesse 2 sont accessibles. 
Si cette extension de réglage n'est pas requise pour votre schéma, la zone vitesse 2 reste 
grisée et n'est pas accessible. 

Notez les points suivants concernant les réglages de vitesse 2 et les TCs : 

·  Si vous utilisez uniquement les trous du module de base Gemstart, tous les câbles 
d'une même phase doivent être passés à travers le trou correspondant du module 
de base.  

·  Si vous utilisez un seul jeu de TCs d'interposition, tous les câbles d'une même phase 
doivent être passés à travers le TC correspondant et chacun des câbles secondaires 
traverse le trou correspondant du module de base. 

·  Si l'on utilise deux jeux de TCs alors les câbles secondaires de chacun des TCs 
d'une même phase seront routés à travers le trou correspondant du module de base. 
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Configuration  

 

TC de phase 

Type d'entrée 
TC 

 

 

 

Nombre de TC 

 

 

 

 

 

Calibre 
primaire du TC 
externe 

Primaire  –  TC embarqué du Gemstart  

                    (Plage nominale 0.5 – 25A) 

1 Amp Secondaire – TC d'interposition externe. 

5 Amp Secondaire – TC d'interposition externe. 

 

Lorsque l'option Primaire est choisie pour le type d'entrée TC, ce 
champ est renseigné automatiquement en fonction du type de 
Gemstart connecté. 

Lorsque les options 1 ou 5 ampères secondaire sont choisies, la 
valeur peut être de 0 à 3, mais cette valeur est généralement 
égale au nombre de TCs contenus dans le Gemstart connecté. 

 

Choisir La plage de mesure  (0.1 –10kA), suivi par la valeur 
nominale du TC  (en Ampères sur 2½ Digits). 

Réglages avancés 

Nombre de 
passes 

Par défaut le Nbre de passes est 1, mais des multiples peuvent 
être choisis (dans la gamme 1 à 16) 

 

Pré-requis 

Le type de TC qui sera utilisé. 

 

Configuration 

Calibre des TCs 

 

Assistant de protection 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Aucune
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3.3.3 Protection moteur / Réglage de FLC 
FLC est le courant pleine charge du moteur (Full Load Current) comme défini sur la plaque 
moteur. Lorsque l'utilisateur configure la valeur FLC, il doit choisir la valeur égale ou juste 
inférieure à celle de la plaque moteur. 

L'éditeur de configuration présente deux éléments à configurer, la plage de FLC  et la valeur de 
FLC. La plage de FLC permet simplement de limiter le nombre d'options de réglage du courant 
et la valeur de FLC est la valeur que vous devez saisir pour le réglage FLC. 

Par exemple, un moteur a un calibre FLC de 15 Ampères. Cette valeur est dans la plage de 
mesure des TCs embarqués de Gemstart (0.5 – 25A), donc l'option TC Primaire sera d'abord 
choisie dans la rubrique TC de Phase  de l'éditeur de configuration. Ensuite le FLC du moteur 
sera défini dans la rubriques Protection Moteur  - La plage de FLC  sera réglée sur 10-100A et 
la valeur de FLC  sera 15 Ampères, ce qui termine cette phase de configuration. 

Notez bien que toutes les protections moteur seront configurées à partir de la combinaison des 
réglages TC de phase et réglage du FLC. Il est donc très important que ces champs soient 
renseignés convenablement. 

Gempro et le LCD peuvent être configurés pour afficher les valeurs de courant en Ampères ou 
en pourcentage de la valeur de FLC. 

 

Pré-requis 

Configurer en premier TC de phase , avant de régler le FLC, car la gamme de FLC est 
automatiquement liée au réglage de TC de phase.  

 

Configuration 

 

Réglages FLC 

 Plage de FLC -  (100mA – 1000A) La plage présentée en premier 
est liée aux réglages de TC de phase. 

Valeur de FLC  - La valeur de FLC (configurée en Ampères sur 2½ 
digits). 

 

Assistant de protection 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

La valeur de FLC peut être réglée à 30A maximum si les TC embarqués de Gemstart ont été 
sélectionnés à la rubrique TC de phase. Cependant, le courant maxi de démarrage et les 
réglages de protection contacteur ont une limite maxi de 833% (250 Ampères) et ces deux 
protections ne doivent pas être réglées au dessus de cette valeur lorsqu'on utilise les TCs 
embarqués. 
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3.3.4 Application / Réglage de ALC 
La valeur ALC est le courant de l'application ( Actual Load Current ). Courant circulant dans le 
moteur en condition normale d'utilisation. Les protections d'application sont toutes configurées à 
partir de cette valeur. Le réglage de ALC ne peut pas être configuré à une valeur supérieure  au 
réglage de FLC. Si le réglage de FLC est inférieur à celui de ALC, Gemstart génèrera une 
erreur de configuration. 

 

Pré-requis 

Ce réglage est lié à la valeur de FLC. Si vous voulez voir le réglage en Ampères lorsque vous 
configurez ce paramètre, vous devez d'abord configurer le calibre TC et le nombre de passes.   

 

Configuration 

 

Réglage de ALC 

 Plage de ALC -  (100mA – 1000A) La plage de réglage proposée 
en premier est liée aux réglages dans TC de phase. 

Valeur de ALC - La valeur actuelle de ALC (configuré en Ampères 
sur 2½ digits). 

 

Assistant de protection 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Les valeurs en pourcentage affichées par Gemstart et Gempro sont exprimées en pourcentage 
de FLC pendant le démarrage. Le reste du temps, les pourcentages sont exprimés en fonction 
du réglage de ALC. 
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3.3.5 Entrée Homopolaire 
La protection homopolaire permet de surveiller la quantité de courant qui ne retourne pas dans 
les conducteurs de phase. Le niveau de défaut peut être configuré de façon à couvrir une large 
gamme de niveaux de défaut. L'entrée homopolaire de Gemstart est dérivée soit d'un Tore 
sinon peut recevoir le courant résiduel des trois TCs externes. Vous devez indiquer la méthode 
choisie dans l'onglet Défaut Homopolaire.  

 

Les réglages du calibre primaire du tore homopolaire doivent être renseignés avant de pouvoir 
définir le niveau de protection homoploaire. Ces réglages sont Plage et Valeur . La plage 
permet simplement de limiter les options proposées pour la valeur qui, elle, définit exactement 
le calibre du courant homopolaire.   

 

Par exemple, si on utilise un tore 16A/20mA, choisir pour Méthode Def Homopolaire  le réglage 
“Entrée Homopolaire”, ceci confirme que l'entrée sera configurée pour un tore homopolaire. 
Ensuite régler la plage du primaire à 10 -100A puis la valeur  à 16 Ampères.  Le Tore est 
maintenant défini et le Gemstart peut effectuer une mesure correcte.  

Ensuite régler la plage de déclenchement homopolaire  et la valeur de déclenchement 
homopolaire  à la valeur désirée. Il est alors possible de modifier le réglage pour permettre une 
augmentation jusqu'à 100% pendant la phase de démarrage. Ceci est expliqué de manière plus 
détaillée au paragraphe 3.5.4 Protection homopolaire.  

 

 L'entrée homopolaire des Gemstarts est calibrée à une valeur nominale de 20mA et a une 
limite de mesure maximale de 120 mA. De nombreux tores homopolaires 'propriétaires' peuvent 
être utilisés mais cette valeur maxi de 120 mA ne doit pas être dépassée. 

La valeur nominale de 20mA pour l'entrée est supposée dans la configuration. 

Pour un tore homopolaire de 800 tours, le calibre primaire doit être 800 x 20mA = 16A. Régler 
la valeur primaire du tore homopolaire pour une plage  de  10 -100A et un valeu r = 16 A. 

Vous pouvez alors régler la plage  du courant de déclenchement homopolaire et la valeur  
exacte de déclenchement souhaitée. 

Si la valeur de déclenchement homopolaire est choisie au dessus de la limite de l'entrée, un 
message d'erreur de configuration sera affiché sur l'écran LCD.  

 

Pré-requis  

Les caractéristiques du tore homopolaire doivent être connues, en particulier le ratio et le 
calibre. 
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Configuration 

 

Défaut homopolaire 

Méthode def. Homop 

 

TC Résiduel 

- définit le type d'entrée de mesure Gemstart 

 

- définit que les enroulements secondaires des trois 
TC d'interposition sont connectés pour mesurer le 
courant résiduel et sont branchés à l'entrée 
homopolaire de Gemstart 

Plage Homoplolaire  - 4 gammes de 10mA à 100A (Celle choisie dépend 
des caractéristiques du Tore) 

Valeur Homopolaire   - Valeur à régler dans la plage choisie, l'incrément du 
mini au maxi s'effectue par pas de 5% 

 

Informations supplémentaires 

Les réglages homopolaires pour la Vitesse 2 ne sont applicables qu'à une configuration de 
schéma contacteur deux vitesses ( celle choisie dans la rubrique Fusibles et Schéma 
contacteur ) et lorsqu'il y a besoin d'appliquer une sensibilité différente de protection 
homopolaire pour chaque vitesse. 
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3.3.6 Alimentation / Redémarrage 
Le redémarrage vous permet de re-démarrer automatiquement votre application après une 
brève perte d'alimentation ou un creux de tension. Il y a deux paramètres pour cette 
configuration, la traversée (Ride  Through ) et le redémarrage automatique. 

Traversée ( Ride Through ) 

La traversée est une fonction dont on peut sortir sans effectuer le redémarrage, c'est le temps 
pendant lequel le Gemstart va ignorer la perte d'alimentation, elle se définit comme suit : 

Traversée ( Ride Through )   : C'est la phase initiale et la période suivant 
immédiatement la perte de la tension moteur, si la tension moteur revient 
pendant cette période alors le moteur sera redémarré sans délai ou commandes 
supplémentaires. 

 

Ride Through commence lorsque le moteur perd son alimentation. Pendant cette période 
Gemstart continue de surveiller la tension moteur pour valider le retour tension. L'état du 
contacteur peut être inconnu si aucune tension n'est présente. Si la tension moteur revient 
pendant la période “Ride Through” Gemstart refermera automatiquement le contacteur sans 
délai.  Ceci permet au site de continuer à fonctionner pendant les brêves coupures de tension 
moteur.  

 

 

NOTE: Toute fermeture se produisant pendant la période de traversée ne sera 
pas enregistrée dans les statistiques, les compteurs de fermeture et de temps 
de fonctionnement ne seront pas mis à jour non plus. 

Si la tension moteur n'est pas revenue pendant la période de traversée, ou si 
un second creux apparaît dans la première seconde du premier creux, le 
contacteur est ouvert et la fonction de redémarrage se place en attente ( Hold 
Off ). 

 

 

Si le temps de traversée est réglé sur Aucune limite le contacteur va rester fermé aussi 
longtemps que possible. (Une perte tension d'alimentation se produit lorsqu'il n'y a pas de 
tension moteur pendant 10ms ou lorsque la moyenne descend en dessous du niveau défini). 
Régler la Traversée à Sans limite maintient Gemstart dans la phase de traversée.  

 

 

NOTE: Si la tension d'alimentation de Gemstart et la tension moteur sont les 
mêmes, le temps de traversée sera limité à 60 secondes. 

 

Redémarrage 

Le redémarrage utilise la fonction traversée en conjonction avec le Temps maxi de perte 
tension et le délai avant redémarrage pour fournir une fonctionnalité de redémarrage hautement 
intégrée permettant au Gemstart de sortir d'une phase de perte tension de la manière la plus 
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élégante en fonction de la situation. 

Le diagramme ci-après décrit les diverses étapes du redémarrage automatique. 

 

Etat du contacteur
Fermé 
Ouvert

<-- Traversée --> <-- Attente --> <---- Délai avant redémarrage ---->
<-- Jusqu'à 5s --> <---- (Jusqu'à 99m59s) ---->

                <---- Jusqu'à 60s (Temps Max de perte ) ---->      

 

Attente  Ce période suit immédiatement la période de traversée et 
représente la période entre la traversée et le retour de la tension. 

Tps de perte maxi  C'est la somme des temps des périodes Traversée et Attente, elle 
représente la période pendant laquelle l'alimentation a été perdue 
et peut aller jusqu'à une durée de 60 secondes. Gemstart ne 
redémarrera pas automatiquement le moteur si sa tension 
d'alimentation n'est pas revenue avant le temps de perte 
maximum. 

Délai avant redémarrage  C'est le temps que Gemstart va attendre, une fois la tension 
moteur revenue avant de refermer automatiquement le 
contacteur, cette durée est utilisée pour étager le redémarrage du 
site en fonction des besoins du process et de la puissance 
d'alimentation disponible. 

 

La première période de redémarrage est la phase de traversée.  

La deuxième phase de redémarrage est la phase d' attente. Pendant ce temps Gemstart attend 
que la tension moteur soit restaurée. La fin de l'attente est atteinte lorsque la moyenne de la 
tension instantanée s'élève au dessus du niveau de rétablissement de la tension. Les options 
de configuration pour les niveaux de rétablissement peuvent varier comme suit : 

 

Gemstart Configuration  Choix de config. 

5.3 & 5.4 Seuil de Perte 
d'alim  

65%, 70%, 75% 

5.3 & 5.4 Seuil de 
rétablissement 
d'alim 

80%, 85%, 90% 

 

Si l'alimentation est rétablie avant le temps de perte défini, alors la fonction redémarrage se 
positionne en phase de Délai avant redémarrage.  

Si le temps de perte est dépassé et que la tension n'est pas reapparue, la fonction redémarrage 
est abandonnée. 

Pendant la troisième phase, la phase de délai avant redémarrage, Gemstart va attendre 
pendant la période de temps configurée avant de refermer le contacteur. Lorsque le délai avant 
redémarrage est écoulé, le contacteur esr re-fermé. 
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Si le temps de perte d'alimentation est configuré à OFF, le redémarrage ne sera pas effectué. 
La configuration de temps de perte alimentation à OFF n'empêche pas la fonction Traversée.  

Si une commande de Stop est reçue, pendant n'importe quelle étape du redémarrage, alors le 
redémarrage est abondonné. 

 

Pré-requis 

Le redémarrage est disponible pour Gemstart 5.3 et 5.4 

 

Configuration 

 

Perte/rétablissement de la tension Moteur 

 65/90%; 70/90%; 75/90%; 65/85%; 70/85%; 75/85%; 65/80%; 
70/80% 

Traversée 

 Aucune limite, 40, 80, 120, 160, 200ms, 600ms, 2s, 5s 

Temps maxi de perte tension 

 Off , 0.5 à 10s par pas de  0.5s, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55, 60s 

Délai avant redémarrage 

 00m00s à 99m59s 

 

Au niveau défini dans Perte tension moteur, la fonction redémarrage automatique est activée et 
le Gemstart affiche ' Tension moteur faible '. Choisir une valeur qui convient avec la tension de 
maintien du contacteur. 

Au niveau de retour de tension, Gemstart va redémarrer à partir de ' Tension moteur faible '. 
Choisir une valeur qui convient avec la tension mini permettant la fermeture du contacteur. 

 

Gemstart Configuration Choix de config. 

5.3 & 5.4 Seuil bas 65%,70%,75% 

5.3 & 5.4 Seuil haut 80%, 85%, 90% 

 

Choisir un temps de traversée qui est supérieur au temps de maintien du contacteur. Si votre 
application peut être redémarrée après un arrêt de 200ms, choisissez cette valeur. Le choix de 
Aucune Limite permet de maintenir la sortie de pilotage du contacteur fermée aussi longtemps 
que Gemstart fonctionne. Ceci peut aller jusqu'à 1 seconde(ou plus longtemps pour des creux 
de tension) ceci dépendant du niveau de tension présent avant la perte d'alimentation. 

Choisir un temps de perte qui convient avec le temps que votre application ou process peut 
supporter sans qu'un redémarrage complet contrôlé soit nécessaire. 

La tension d'alimentation de plusieurs Gemstarts va revenir en même temps. Le délai avant 
redémarrage permet de configurer l'ordre dans lequel va s'effectuer le redémarrage de votre 
process. 
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Assistant de protection 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Si une deuxième perte d'alimentation arrive lorsque quelques moteurs ont redémarré mais 
pendant que les autres moteurs sont encore en phase de délai de redémarrage, seuls les 
moteurs qui ont déjà démarré seront gérés par la fonction de redémarrage suivante.  

Les moteurs encore en phase de délai de redémarrage verront leur fonction de redémarrage 
abandonnée. Dans une telle situation le système de pilotage du niveau supérieur devra 
effectuer un redémarrage contrôlé. 
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3.3.7 Puissance / Puissance nominale  
La puissance nominale du moteur est configurée ici. C'est la puissance du moteur telle que 
définie sur la plaque moteur.  

Cette valeur est utilisée comme base pour : 

·  La protection de sous-puissance 

·  Le calcul de la puissance en pourcentage pour l'affichage et la liaison série. 

 

Pré-requis 

Aucun. 

 

Configuration 

 

Puissance nominale 

 Inconnu 
0.10 à 0.99 par pas de  0.01,  
1.0 à 9.9 par pas de 0.1,  
10 à 99 par pas de 1,  
100 à 990 par pas de 10 (kW) 

 

Assistant de protection 

La puissance nominale n'est pas affectée par l’assistant. 

 

Informations supplémentaires - Calcul de Puissance et de facteur de puissance 

La puissance réelle est calculée dans Gemstart 5.4 en multipliant la valeur instantanée mesurée 
de la tension par un courant instantané en phase avec la tension. Le résultat est alors moyenné 
et mis à l'échelle pour donner une lecture ayant pour unité 0.1kW. Le courant utilisé sera (I1) 
pour les systèmes à une et deux phases; (I1 -I2 - I3) pour la tension de phase V1n; et (I1 -I2) pour 
la tension de ligne V12. 

La puissance apparente est calculée ( mais pas affichée ) en multipliant la tension moyenne par 
le courant moyen utilisé dans le calcul de puissance décrit ci-dessus. 

Le facteur de puissance est calculé en divisant la puissance réelle par la puissance apparente. 
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3.4 Fonctions Entrées 
Les fonctions suivantes sont disponibles pour configurer les entrées de Gemstart5  : 

 

Entrées TOR :          Page 

Interverrouillage          67 

Sectionneur           68 

Relais Surcharge Thermique         69 

Relais Thermistance          70 

Relais homopolaire          71 

Etat Equipement          72 

Position essai           73 

Entrée compteur 1, 2 et 3         74 

Entrées Reset           75 

Vitesse de rotation          76 

Texte utilisateur 1 et texte 2         77 

 

 

Commandes manuelles :         Page 

Choix du mode manuel         78 

Choix du mode distant         79 

Choix impulsionnel          82 

Arrêt matériel           83 

Stop Process A & B          84 

Démarrage manuel A & B         85 

Démarrage d'urgence A & B         87 

Démarrage en mode essai         89 
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3.4.1 Interverrouillage 
 

Position dans l'éditeur de configuration : 

Entrée TOR/Interverrouillage. 

 

Source: 

Active, Désactivé, Interverrouillage , Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS : Normalement Fermé, Normalement ouvert  

SEVERITE : Protection désactivée, Warning auto-acquité, 
Alarme(mémorisée), Décl. Auto-acquité , 
Déclt.mémorisé 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 5 : 12 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

Déclenchement: 12 

                          Alarme: 12 

                          Warning: 12 

 

Description: 

Un signal actif provenant d'un interrupteur sur site génèrera un déclenchement Interverrouillage. 

 

Notes d'application: 

Configuré d'habitude en normalement fermé et à déclenchement auto-acquité. Utilisé pour 
indiquer qu'un danger est survenu et que le contacteur doit être ouvert.  

D'habitude appliqué à l'entrée Interverrouillage qui aura pour effet de désalimenter le(s) 
contacteur(s). 
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3.4.2 Sectionneur 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR/Sectionneur  

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert  

SEVERITE: Protection désactivée, Warning auto-acquité, 
Alarme(mémorisée) , Décl. Auto-acquité, 
Déclt.mémorisé 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 03 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                Déclenchement: 03 

                          Alarme: 03 

                          Warning: 03 

 

Description: 

Un signal du tiroir débrochable indiquant la position du sectionneur. 

Ce signal indique que le sectionneur du tiroir a été ouvert et génère une mise à jour de la 
PAMM. 

 

Notes d' application: 

Avec l'entrée configurée en normalement fermé le Gemstart indiquera "Warning" lorsque le 
sectionneur sera ouvert. 

Seulement utile si l'alimentation du Gemstart n'est pas déconnectée en même temps par un 
contact auxiliaire du sectionneur. 
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3.4.3 Relais Surcharge Thermique 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR/Relais Surcharge Thermique. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert  

SEVERITE: Protection désactivée, Warning auto-acquité, 
Alarme(mémorisée), Décl. Auto-acquité, 
Déclt.mémorisé  

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 07 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                    Déclenchement: 30 

                          Alarme: 30 

                          Warning: 30 

 

Description: 

Ce signal provient généralement d'un relais thermique conventionel. 

Un signal actif appliqué à cette entrée provoquera un Défaut Relais de Surcharge ( Relais 
Thermique ).  

Configuré par défaut en Normalement Fermé, Déclenchement mémorisé et un code de défaut 
sera disponible pour la liaison série.  

 

Notes d'application: 

Cette fonction est nécessaire si la mesure de courant n'est pas disponible ou ne peut être 
effectuée de manière pratique et qu'une protection moteur est nécessaire. 

Peut être inséré dans la chaine d'interverrouillage pour une action directe sur le(s) 
contacteur(s). 
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3.4.4 Relais Thermistance 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR/Relais Thermistance. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert  

SEVERITE: Protection désactivée, Warning auto-acquité, 
Alarme(mémorisée), Décl. Auto-acquité, 
Déclt.mémorisé  

 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 06 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: 06 

                          Alarme: 06 

                          Warning: 06 

 

 

Description: 

Ce signal est la sortie du relais de protection à thermistance. 

Un signal actif appliqué sur cette entrée génère un défaut Relais Thermistance 300ms plus tard. 
Ce délai permet au relais de s'exciter après le cycle d'alimentation. 

 

Notes d'application: 

Configuré en normalement fermé, déclenchement mémorisé.  

Cette fonction est utilisée pour mesurer la température des enroulements du moteur, pour un 
moteur équipé de sonde PTC, ce qui permet de déclencher à une température de seuil. 
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3.4.5 Relais homopolaire 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR/Relais homopolaire. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert  

SEVERITE: Protection désactivée, Warning auto-acquité, 
Alarme(mémorisée), Décl. Auto-acquité, 
Déclt.mémorisé  

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 29 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: 29 

                          Alarme: 29 

                          Warning: 29 

 

Description: 

Sortie de la protection homopolaire d'un disjoncteur. 

Un signal actif appliqué à cette entrée va générer un défaut homopolaire. L'action de Gemstart 
va dépendre des options de configuration et un code de défaut sera disponible pour la liaison 
série. 

 

Note d'application: 

Par défaut normalement fermé, déclenchement mémorisé.  

Cette fonction peut complémenter la protection homopolaire de Gemstart en ajoutant la fonction 
protection des personnes. Si cela est nécessaire, pour assurer le respect des impératifs de 
sûreté et de sécurité, c'est l'entrée Interverrouillage qui doit être utilisée. 
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3.4.6 Etat Equipement 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR/Etat équipement. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert  

SEVERITE: Protection désactivée, Warning auto-acquité , 
Alarme(mémorisée), Décl. Auto-acquité, 
Déclt.mémorisé 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 36 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: 61 

                          Alarme: 62 

                          Warning: 63 

 

Description: 

N'importe quel contact auxiliaire peut être utilisé, il sera libre de potentiel, indiquera une erreur 
ou un problème et proviendra d'un équipement fourni par d'autres. 

Un signal actif appliqué à cette entrée va générer un défaut équipement . L'action de Gemstart 
dépend de la configuration des options et un code de défaut sera disponible pour la liaison 
série. 

 

Notes d'application: 

Par défaut normalement fermé et générant un warning (auto-acquité).Les équipements typiques 
qui peuvent utiliser cette fonction sont : 

Les disjoncteurs miniatures 

Les disjoncteurs boîtiers moulés 

Les disjoncteurs ouverts 

Les variateurs de vitesse 
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3.4.7 Position essai 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR/Position essai. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert  

SEVERITE: Protection désactivée, Warning auto-acquité , 
Alarme(mémorisée), Décl. Auto-acquité, 
Déclt.mémorisé 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 54 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: 61 & bit 7 du mot d'état 

                          Alarme: 62 & bit 7 du mot d'état 

                          Warning: 63 & bit 7 du mot d'état 

 

Description: 

Un signal du tiroir indiquant sa position physique. 

Ce signal indique que le départ moteur est placé en position test . Dans ce mode, les 
protections suivantes sont inhibées :  

Sous courant 

Nombre de manoeuvres (du contacteur) 

Heures de fonctionnement 

Compteurs de défauts 

 

Notes d'application: 

Configuré par défaut en normalement ouvert et générant un warning 

Cette fonction permet de tester le tiroir hors charge et sans affecter les statistiques d'usure de 
l'unité fonctionnelle. 
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3.4.8 Entrée compteur 1 / 2 / 3  
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR/Compteur 1 (2 ou 3). 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé ( front descendant ) , 
Normalement ouvert ( front montant ) 

SEVERITE: Sans 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : N/A 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A 

                          Alarme: N/A 

                          Warning: N/A 

 

Description: 

Les compteurs indiquent le nombre d'impulsions d'un capteur sur une entrée. 

Cette fonction effectue le comptage d'impulsions d'une source externe. Le comptage s'effectue 
jusqu'à 65,535,999, avant que le compteur ne reprenne le comptage à partir de zéro. 

 

Notes d'application: 

Par défaut, configuré en normalement ouvert, pour un signal à front mantant. 

Utilisé pour compter les impulsions Kilowatt heure, les impulsions des capteurs de rotation etc. 
La fréquence maxi de comptage est de 15 Hz. 
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3.4.9 Entrées Reset 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR/Entrée reset 1 ou 2. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Sans 

 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : N/A 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A 

                          Alarme: N/A 

                          Warning: N/A 

 

Description: 

Un front actif permettra la remise à zéro depuis le site d'un ensemble de déclenchements et de 
compteurs pré-définis. 

 

Notes d'application: 

Configuré par défaut pour un contact normalement ouvert. 

Cette fonction est utilisée généralement pour acquiter les déclenchements de surcharge bien 
qu'une large gamme d'options de remise à zéro soit disponible. Noter que d'autres options de 
remise à zéro sont disponibles (Depuis Gempro en mode pilotage, depuis la liaison série ou le 
BP Stop des faces avant LED ou LCD). 

Les options de remise à zéro sont définies dans l'onglet Edition de configuration/ Entrée TOR. 
Les réglages standard des entrées reset permettent de mettre à zéro:                

 Alarmes, Surcharges, Protections moteur, Protections d'application, Interverrouillages, 
Protections Terre 
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3.4.10 Vitesse de rotation 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR / Vitesse de rotation. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Sans 

 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 61 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: 61  

                          Alarme: 62  

                          Warning: 63  

 

Description: 

Cette entrée est utilisée pour la protection de vitesse de rotation disponible dans les protections 
moteur. 

 

Notes d'application: 

Par défaut, configuré pour un signal provenant d'un interrupteur normalement ouvert. 

Cette entrée est utilisée comme source pour la protection moteur qui permet de déclencher le 
départ moteur s'il n'y a pas d'indication que le moteur tourne pendant la limite de temps 
configurée.  



Gemstart 5 

Volume 2 - Référentiel 

- 77 - 

3.4.11 Texte utilisateur 1 / Texte utilisateur 2 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Entrée TOR / Texte utilisateur 1 ( ou 2 ). 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert  

SEVERITE: Protection désactivée, Warning auto-acquité, 
Alarme(mémorisée), Décl. Auto-acquité, 
Déclt.mémorisé  

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 37 ( 38 pour le texte utilisateur 2 ) 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: 09 ( 10 pour le texte utilisateur 2 ) 

                          Alarme: 09 ( 10 pour le texte utilisateur 2 ) 

                          Warning: 36 ( 37 pour le texte utilisateur 2 ) 

 

Description: 

Un signal d'un dispositif utilisateur. 

Lorsque actif, un message est affiché, le texte 1 peut avoir une longueur maxi de 30 caractères, 
le texte 2 peut avoir une longueur maxi de 15 caractères. L'action associée est effectuée telle 
que les options sont configurées. 

 

Notes d'application: 

Configuré par défaut en normalement fermé et pour un déclenchement mémorisé, le texte 
utilisateur 1  ou 2 est affiché. 

Lorsque la sévérité est configurée en Protection désactivée, le texte utilisateur est toujours 
affiché à l'écran lorsque l'entrée est activée. Ceci permet d'afficher localement l'activation d'une 
entrée Arrêt, sans générer de défaut pour la liaison série. 
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3.4.12 Choix mode manuel 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Commandes manuelles/Choix mode manuel. 

 

Source: 

Active, Désactivé, Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

Affecté par défaut à l'entrée 8 . 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Sans 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : N/A 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A  

                          Alarme: N/A  

                          Warning: N/A  

 

Description: 

Commute Gemstart en mode de pilotage manuel, s'il n'y a pas de mode plus prioritaire activé 
comme par exemple Gempro en mode controle ou mode prioritaire. 

Lorsque l'entrée choix du pilotage manuel est active, les commandes par boutons poussoirs 
démarrage manuel et stop process sont prises en compte. 

 

Notes d'application: 

Par défaut entrée configurée normalement fermée. La dispartion du signal entraîne le mode 
manuel. Idéal pour le choix automatique / Manuel. 
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3.4.13 Choix mode distant 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Commandes manuelles/Choix mode distant. 

 

Source: 

Active, Désactivé, Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

Affecté par défaut à l'entrée 8 . 

  

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Sans 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : N/A 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A  

                          Alarme: N/A  

                          Warning: N/A  

 

Description: 

Lorsque le mode manuel est activé, le choix du mode distant permet de basculer la source des 
commandes manuelles entre les commandes de démarrage et d'arrêt locales ( Démarrage 
manuel A et Stop process A) et les commandes de démarrage et d'arrêt à distance  
(Démarrage manuel B et Stop process B). 

Lorsque le mode distant est activé, les entrées distantes sont validées et les entrées locales ne 
sont pas prises en compte. Lorsque l'on quitte le mode distant, les entrées locales sont validées 
et les entrées distance ne sont plus prises en compte. 

Si la source pour le choix du mode distant est réglée sur Désactivé, alors les entrées qui 
commandent le démarrage manuel A ou B et le Stop process A ou B sont toutes valides en 
mode manuel. 

Le tableau suivant résume l'influence de choix distant : 
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Mode Manuel Choix mode distant Local 

Démarrage 
manuel A  

Stop Process A 

Distant 

Démarrage 
manuel B  

Stop Process B 

Désactivé Désactivé Ignoré Ignoré 

Activé Source = Active/Désactivé Activé Activé 

Activé L'entrée “Local” est 
désactivée  

Activé Ignoré 

Activé L'entrée “Distant” est 
activée  

Ignoré Activé 

 

Notes d'application: 

Cette fonction peut être utilisée pour surveiller un commutateur Local / Distance. Dans ce 
contexte local et distant sont tous deux des sources pour les commandes manuelles.  Cette 
fonction ne peut pas être utilisée avec les schémas contacteurs à deux direction. Elle ne sera 
utilisée que pour les schémas Direct, Etoile/Triangle, Disjoncteur Boîtier moulé, variateur ou 
contacteur à accrochage. 

Note: La fonction Impulsionnel n'est pas affectée par le choix du mode distant et reste toujours 
active si son entrée est active. Ceci veut dire que la fonction Impulsionnel ne peut pas être 
utilisée pour une seule source de démarrage et pas les autres. Cependant, vous pouvez créer 
une fonction similaire au mode Impulsionnel en assignant les commandes de démarrage et 
d'arrêt à la même entrée. 

 

Exemple: 

  

 Démarrage A Entrée 5 connectée au bouton de démarrage local. 

 Arrêt A Entrée 6  connectée au bouton d’arrêt local. 

 Démarrage B Entrée 7  connectée à (Distance) l’API actionne le relais. 

 Arrêt B Entrée 7 

 Remote Select Entrée 8 connectée au comutateur local/distant. 

    

Un changement sur l'entrée choix mode distant va créer un front sur l'entrée démarrage si 
l'entrée démarrage est active et qu'elle est configurée en "changement de mode M/R. 
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Dans cet exemple le mode manuel est validé en permanence. 

 

Lorsque l'interrupteur est en position Remote soit Distant, le pilotage est effectué par l'automate 
via l'entrée 6. Les commandes démarrage A et Arrêt A des entrées 2 et 3 sont ignorées. 

 

Lorsque l'interrupteur passe en position Local, les commandes démarrage A et Arrêt A 
permettent le pilotage du Gemstart. Dans ce cas, les entrées automate sont ignorées. 
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3.4.14 Choix impulsionnel 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Commandes manuelles/Choix impulsionnel. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Sans 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : N/A 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A  

                          Alarme: N/A  

                          Warning: N/A  

 

Description: 

Ce signal détermine comment les boutons de commande à distance sont gérés et si les signaux 
de commande de démarrage sont maintenus ou instantanés. 

Mode impulsionnel inactif : Une commande de démarrage est mémorisée par le module. 
Relacher le signal de démarrage ne fera pas ouvrir le contacteur. Une autre commande 
séparée est nécessaire pour l'ouverture.  

Mode impulsionnel actif : Une commande de démarrage n'est pas mémorisée. Le 
contacteur s'ouvre lorsque le signal de démarrage retombe. 

 

Notes d'application: 

Par défaut configuré en normalement ouvert. Les commandes manuelles en mode non 
impulsionnel sont conçues pour des commandes moteurs standard trois fils avec boutons 
poussoirs séparés Démarrage et Arrêt. 

Les commandes manuelles en mode impulsionnel sont conçues pour des liaisons à deux fils et 
un seul bouton poussoir pour commander le moteur. 

Si les commandes démarrage B et mode Impulsionnel sont configurées sur la même entrée 
alors la commande démarrage B sera gérée en entrée impulsionnelle. La commande 
démarrage A travaillera en mode maintenu. 

Veuillez noter que dans ce cas, les fils de commandes de démarrage A / arrêt A et démarrage B 
/ arrêt B  doivent être séparés par un commutateur Local/Distance. 



Gemstart 5 

Volume 2 - Référentiel 

- 83 - 

3.4.15 Arrêt matériel 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Commandes manuelles/Arrêt matériel. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Déclenchement auto-acquité (excepté si on est en 
mode manuel, dans ce cas pas de défaut reporté) 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 10 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: 11 

                          Alarme: 11 

                          Warning: 11 

 

Description: 

L'arrêt matériel est un signal provenant d'un poussoir du site. 

C'est un signal d'arrêt géré par le microprocesseur. Ce signal permet l'ouverture du(des) 
contacteur(s) dans tous les modes. La sévérité reportée en mode manuel peut être choisie dans 
les règlages avancés de l'onglet Commandes manuelles en : Arrêt ( sans défaut ) ou 
déclenchement. 

 

Notes d'application: 

Par défaut normalement fermé, déclenchement auto-acquité ( voir ci-dessus pour le report de 
défaut ). 

La commande d'arrêt matériel va tenter de placer Gemstart en mode manuel. Ce sera avec 
succès si aucun mode plus prioritaire n'est présent ( Mode Prioritaire ou GemPro en mode 
contrôle ). 

Utile lorsqu' un Arrêt est nécessaire dans tous les modes à partir d'un bouton poussoir distant. 
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3.4.16 Stop Process A / Stop Process B 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Commandes manuelles /Stop Process A (ou B). 

 

Source: 

Active, Désactivé, Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

Stop Process A affecté par défaut à l'entrée 5 . 

Stop Process B affecté par défaut à Désactivé . 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Sans 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 80  Warning démarrage manuel et arrêt 
actifs 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A  

                          Alarme: N/A  

                          Warning: 63  Warning idem Gemstart 4 ou 5 ci-dessus 

 

Description: 

C'est un signal issu d'un bouton poussoir site. 

C'est un signal d'arrêt géré par le microprocesseur. Ce signal entraîne l'ouverture du(des) 
contacteur(s) seulement si Gemstart est en mode manuel. Le contacteur ne s'ouvrira pas si le 
mode manuel n'a pas été sélectionné. 

 

Notes d’application: 

Par défaut normalement fermé. Pas de déclenchement généré lorsque cette fonction activée. 

Utile si les poussoirs Démarrage/Arrêt doivent être dé-validés. 

Lorsqu'utilisé avec la fonction distance, Arrêt A et Arrêt B peuvent être utilisés comme signaux 
d'arrêt de sources différentes. Arrêt A est l'arrêt local et arrêt B est l'arrêt distant. 
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3.4.17 Démarrage manuel A / Démarrage manuel B  
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Commandes manuelles /Démarrage manuel A (ou B). 

 

Source: 

Active, Désactivé, Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

Démarrage manuel A affecté par défaut à l'entrée 6 . 

Démarrage manuel B affecté par défaut à Désactivé . 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Sans 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : 18  Warning relacher commande démarrage 
manuel 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A  

                          Alarme: N/A  

                          Warning: 57 Warning relacher commande démarrage 
manuel 

63 Warning Gemstart 5 

20   Warning Direct/Inverse 

 

Description: 

Un signal provenant d'un bouton poussoir demandant au moteur de démarrer. 

Un signal actif permettra de démarrer le moteur via le contacteur A ( ou B ). Si Gemstart est en 
mode manuel et est disponible alors Gemstart va fermer le contacteur approprié 

Si un schéma à simple contacteur ( comme Direct ) est choisi alors l'entrée commande 
manuelle de B pourra être utilisée en seconde source pour fermer l'unique contacteur. 

 

Notes d'application: 

Par défaut configuré pour un signal normalement ouvert. 

Trois réglages permettent de déclencher cette fonction, ils peuvent être configurés dans l'onglet 
Commandes manuelles / réglages avancés: 

Front seulement: (Réglage par défaut) 
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Un ‘front’ est nécessaire pour être pris en compte, c'est à dire un changement d'état de 
inactif à actif.Donc si un signal d'Arrêt apparaît et que la commande de démarrage reste 
active, le fait de relacher l'Arrêt ne fera pas redémarrer le moteur. Si cela se produit, un 
message "warning relacher la commande de démarrage" sera générée. Ce même 
message sera généré si Gemstart est mis sous tension alors qu'une commande active 
de démarrage est présente.  

Changement de mode (M/R): 

Si une commande de démarrage est présente lorsqu'on entre en mode manuel alors le 
signal sera pris en compte. Le changement de manuel local à manuel distant ou vice 
versa génèrera aussi une action sur l'entrée de démarrage si une commande de 
démarrage est déjà présente. 

Niveau: 

Si une commande de démarrage est présente à n'importe quel moment en mode 
manuel alors elle sera prise en compte (en supposant qu'il n'y a pas de déclenchement). 
Ce démarrage par niveau peut aussi être configuré pour la détection à la mise sous 
tension.  

 

Lorsqu'utilisé avec la fonction distance, démarrage A et démarrage B peuvent être utilisés en 
signaux de démarrage de différentes sources. Démarrage A pour le démarrage en mode local 
et démarrage B pour le démarrage en mode distance. 

 

Détection sur seuil à la mise sous tension: 

Configuré à Non par défaut. Lorsque configuré à Oui, un signal de démarrage déjà présent lors 
de la mise sous tension sera pris en compte. Ceci est particulièrement utile pour prendre en 
compte les signaux de démarrage générés automatiquement comme ceux issus de capteurs. 
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3.4.18 Démarrage d'urgence A / Démarrage d'urgence B  
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Commandes manuelles /Démarrage d'urgence A (ou B). 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : N/A 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A  

                          Alarme: N/A  

                          Warning: N/A  

 

Description: 

Les fonctions de démarrage d'urgence ignorent tous les déclenchements présents et ferment le 
contacteur.  

Les fonctions de démarrage d'urgence sont des commandes sur niveau qui forcent le mode 
manuel d'urgence tant qu'elles sont actives. Le mode manuel d'urgence est le mode le plus 
prioritaire ( Affiché sur le LCD ), il écrasera les modes Contrôle GemPro et mode prioritaire.  

Tant qu'on est en mode manuel d'urgence tous les déclenchement mémorisés et 
déclenchements sont transmis via la liaison série en tant que Alarmes et Warnings 
respectivement. Dès que la commande de démarrage d'urgence n'est plus active tous les 
déclenchements mémorisés qui étaient mémorisés ou les déclenchements toujours actifs seront 
automatiquement pris en compte. Tant que le démarrage d'urgence est actif, Gemstart affiche 
le message d'état " Démarrage d'urgence ". 

 

Notes d'application: 

Ces fonctions sont destinées à des utilisations très particulières et ne doivent pas être utilisées 
en fonctionnement normal. Elles ne doivent être utilisées que pour démarrer le moteur dans des 
circonstances où il est préférable de détruire le moteur que de ne pas démarrer. Par exemple 
pompes incendie ou extracteurs de gaz. 

Le seul moyen d'arrêter ou d'empêcher une telle commande de démarrage est d'ouvrir l'entrée 
Interverrouillage. Dès que l'alimentation de l'entrée interverrouillage est restaurée et si la 
commande de démarrage d'urgence est présente, le contacteur sera refermé. 
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Pour des raisons de traitement rapide en cas d'urgence, si une commande de démarrage 
d'urgence de A est présente en même temps qu'une demande de démarrage d'urgence de B 
alors c'est celle de l'entrée A qui est prise en compte et celle de l'entrée B est ignorée. 
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3.4.19 Démarrage en mode essai 
 

Position dans l'éditeur de configuration: 

Commandes manuelles /Démarrage en mode essai. 

 

Source: 

Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées 1 - 4, Entrées multi-tension 5 -12 et sortie 4. 

 

Réglages avancés: 

 

SENS: Normalement Fermé, Normalement ouvert 

SEVERITE: Sans 

 

Codes de défaut: 

Réseau GEMSTART 4 ou 5 : N/A 

 

Réseau GEMSTART 3 :  

                     Déclenchement: N/A  

                          Alarme: N/A  

                          Warning: N/A  

 

Description: 

C'est un signal issu d'un bouton poussoir et demandant le test du contacteur. 

L'entrée démarrage en mode essai est uniquement activée lorsque le tiroir est en position essai. 
Cette entrée, lorsqu'activée en position essai, va autoriser le mode manuel et générer une 
commande de démarrage manuel. Si aucun déclenchement est présent le contacteur sera 
fermé. Toute erreur sera reportée. Relâcher la commande de démarrage en mode essai 
génèrera temporairement une commande d'arrêt manuel et dévalidera le mode manuel. 

Pour les schémas à deux contacteurs, lorsqu'on appuie une seconde fois sur la commande de 
mode essai, on fait travailler le contacteur B. Les manœuvres suivantes commuteront les 
actions entre A et B. La première action du démarrage en mode essai sera toujours à 
destination du contacteur A. 

Pour la configuration de “Démarrage en mode essai”, “Source = Désactivé” et “Sens = 
Normalement ouvert”, sont les réglages par défaut. 

 

Notes d'application: 

Utiliser un bouton poussoir sur le tiroir pour tester les contacteurs. Cette fonction n'est efficace 
que si le tiroir est en position essai et qu'aucun déclenchement est présent. 
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3.5 Fonctions de protection 
 

Type de protection:         No. de Page 

Alimentation / Sous & Sur tension        91 

Alimentation / Inversion de phase        92 

Fusibles & Schéma Contacteur / Protection Contacteur     93 

Fusibles & Schéma Contacteur / Protection Module Externe    94 

Protection homopolaire         95 

Protections Moteur / Courant de démarrage       98 

Protections Moteur / Temps de démarrage       100 

Protections Moteur / Déséquilibre        101 

Protections Moteur / Mono-phasé        102 

Protections Moteur / Démarrages dans l'heure      103 

Protections Moteur / Vitesse de rotation       104 

Protections Application / Sous-courant       105 

Protections Application / ALC instantané       106 

Protections Application / ALC Permanent       107 

Protections Thermique / Surcharge        108 

Protections Thermique / Inhibition de redémarrage      114 

Protections Thermique / Délai Reset Thermique      115 

Protections puissance / Facteur de puissance bas      116 

Protections puissance / Facteur de puissance haut      117 

Protections puissance / Sous puissance       118 

Protections puissance / Sur puissance       119 

Protection Thermique / Entrée PTC        120 

Protection Thermique / RTD         121 

 

 

Note:  

Les protections basées sur les courants, la tension, la puissance et le redémarrage sont 
disponibles dans les Gemstarts versions 5.3 & 5.4. 
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3.5.1 Alimentation / Sous & Sur tension  
 

La protection de tension donne à l'utilisateur une indication de la tension présente, déterminée à 
partir de la valeur de la tension surveillée.  

Les niveaux de défaut pour la protection  de tension sont définis comme suit : 

·  Défaut tension faible - Le seuil est configuré par le réglage en pourcentage de "Perte 
alimentation" utilisé pour la surveillance tension.  Ce réglage est accessible dans la 
rubrique "Traversée ( Ride through )" de l'onglet Alimentation de l'éditeur de 
configuration. Par exemple 65% de 110/220V = 71.5/143V 

·  Défaut sur-tension - Seuil fixé par Gemstart à 110% du niveau de tension surveillée. 
Par exemple 120/240V = 132/264V 

Vous pouvez configurer la sévérité du défaut généré par Gemstart en cas de défaut de tension. 

Si une Pré-alarme est demandée, le niveau d'alarme est calculé en pourcentage du niveau de 
tension configuré. Par exemple si la tension à surveiller est configurée pour 110V et que le 
niveau de pré-alarme est rêglé à 70% alors une alarme sera générée à 70% de 110V. 

Pas de Pré-alarme pour la surveillance de sur-tension. 

Si vous voulez mémoriser une variation de tension, positionnez la sévérité en Alarme. 

 

Pré-requis 

Pour que la pré-alarme fonctionne correctement, le seuil doit être réglé à un pourcentage 
supérieur au pourcentage de défaut d'alimentation. 

 

Configuration 

 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau Pré-warning 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off , 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui 

 

Pour un Gemstart de chaque MCC (ou par circuit d'alimentation s'il en existe plusieurs) validez 
cette protection et postionnez le seuil de pré-alarme à 90%. 

 

Assistant 

Pas encore disponible 

 

Informations supplémentaires 

Un Gemstart avec protection en tension désactivée indiquera warning "Tension moteur faible" 
sur le LCD ( s'il existe ) si la moyenne de tension moteur diminue en dessous du seuil configuré 
pendant plus de 12 ms. Ce défaut n'est pas reporté au maître.  

Le warning "Tension moteur faible" disparaît lorsque la moyenne de tension remonte au dessus 
du niveau de retour tension. 



Gemstart 5 

Volume 2 - Référentiel 

- 92 - 

3.5.2 Alimentation / Inversion de phase 
 

La protection d'inversion de phase surveille la bonne rotation de phase des courants d'un 
système tri-phasé. Si la rotation n'est pas correcte ou dans la bonne direction alors un défaut 
est déclaré. La protection d'inversion de phase devient active une fois que le contacteur s'est 
activé ( environ 500ms). 

 

Pré-requis 

Cette protection fonctionne en tri-phasé. Elle n'est pas activée en position essai. 

 

Configuration 

 

Protection Active 

Sévérité 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

 Non, Oui 

 

Activez cette protection si Gemstart pilote un moteur. Ne l'activez pas si le moteur est piloté par 
un variateur de vitesse. 

 

Assistant 

L’assistant de protection ne modifie pas cette protection. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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3.5.3 Fusibles & Schéma Contacteur / Protection Con tacteur 
 

La coordination type 2 nécessite de co-ordonner le contacteur et les fusibles de manière à ce 
que les fusibles permettent de couper les courants qui sont trop importants pour le pouvoir de 
coupure du contacteur. Pour permettre à cette fonctionnalité d'être opérationnelle, il faut 
renseigner les données suivantes concernant le contacteur et les fusibles. 

�  Le courant maxi de coupure du contacteur 

�  Le temps de fusion des fusibles à la valeur de courant ci-dessus 

Calibre maxi du contacteur  
Utilisé pour définir le courant maxi que le contacteur pour couper en toute sécurité. 
Conjointement avec le temps de fusion fusible, cela permettra au Gemstart de co-ordonner 
l'ouverture du contacteur avec les fusibles. Lorsqu'un courant de défaut est inférieur à la 
capacité du contacteur, Gemstart ouvrira le contacteur. Lorsque le courant sera supérieur à la 
capacité du contacteur, Gemstart attendra la fusion fusible avant d'ouvrir le contacteur.  

Temps de fusion fusible 
C'est le temps nécessaire à la fusion fusible ( ou ouverture disjoncteur ) lorsque le courant est 
au calibre maxi du contacteur. Cette valeur est utilisée en conjonction avec le calibre du 
contacteur et définit le temps que Gemstart va attendre, après avoir détecté un courant de 
défaut supérieur au calibre maxi du contacteur, et ensuite va ouvrir le contacteur. 

 

Pré-requis 

Les caractéristiques des TCs et le FLC moteur doivent être configurés en premier, suivis par le 
type de schéma contacteur. 

 

Configuration 

 

Calibre maxi du contacteur 

 100% à 1000% par pas de 10%. Standard 1000% 

Temps de fusion fusible 

 0, 0.1, 0.15, 0.22, 0.33, 0.47, 0.68, 1, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8, 10, 15, 22s 

 

Choisir la première valeur en dessous de la capacité d'ouverture maxi du contacteur (RMS). 

Pour choisir le temps de fusion fusible: 

A partir du graphe du temps de fusion fusible, relevez le temps de fusion au calibre maxi du 
contacteur. Renseigner la valeur juste supérieure dans le réglage du tps de fusion fusible. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Lorsque cette protection est active et empêche le déclenchement, Gemstart affiche "Déclt 
retardé.” 
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3.5.4 Fusibles & Schéma Contacteur / Protection Mod ule Externe 

 
Le module d’entrées additionnel (module IP ou module RTD) peut être protégé contre une perte 
de communication avec le module principal ou contre une défaillance. Ceci permet par exemple 
de se mettre en protection si les mesures RTD de température ne peuvent plus être assurées 
(directive ATEX). 

 

Pré-requis 

Le module utilisé est sélectionné puis la sévérité de protection. 

 

Configuration 

 

Module externe 

Sévérité 

Aucun , Module IP, Module RTD 

Pas de protection , Warn, Alarme, Déclt, Déclt. 
Mémorisé 

 

 

 

Assistant 

L’assistant de protection ne modifie pas cette protection. 

 

Informations supplémentaires 

Il n’est pas nécessaire de déclarer un module externe si la protection n’est pas utilisée (la 
configuration du module peut rester sur “Aucun” sans incidence sur le fonctionnement du 
module installé). 
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3.5.5 Protection homopolaire 
 

La protection homopolaire surveille la quantité de courant qui ne retourne pas dans les 
conducteurs de phase. Le niveau de défaut peut être configuré pour couvrir une large gamme 
de niveaux de défauts. L'entrée homopolaire de Gemstart est dérivée d'un Tore ou peut 
recevoir le courant résiduel des trois TCs externes. L'entrée homopolaire de Gemstart est 
calibrée à une valeur nominale de 20mA et la valeur maximum ne doit pas dépasser 120mA.  

Comme pour le réglage TC de phase, les caractéristiques du TC homopolaire doivent être 
renseignés avant que le niveau de déclenchement ne puisse être configuré. Voir le chapitre 
réglage du défaut homopolaire pour plus de détails.  

Deux niveaux de défaut sont disponibles. Un niveau de démarrage qui n'est actif que pendant le 
démarrage (Jusqu'à ce que la phase la plus chargée descende en dessous de 100% FLC) et un 
niveau standard qui est actif le reste du temps. Le niveau de protection au démarrage permet 
d'augmenter le seuil de déclenchement et d'alarme pendant le démarrage pour éviter la 
nuisance d'un déclenchement dû aux déséquilibres des TCs qui sont accentués pendant les 
forts courants de démarrage. De plus, si ces nuisances persistent, on peut ignorer la protection 
homopolaire pendant la phase de démarrage. 

En plus de ces deux niveaux de défaut, deux temporisateurs peuvent être activés pour 
permettre de bien contrôler le déclenchement en cas de défaut homopolaire. 

Le premier temporisateur, délai de détection, est employé pour éviter les défauts intempestifs 
ou dans  le cas de protections sélectives pour permettre aux dispositifs de déclenchement en 
aval de déclencher d'abord. Si un défaut homopolaire est présent pendant la durée de la 
temporisation alors Gemstart déclenchera - mais pas immédiatement. Cela dépend de la 
deuxième temporisation, délai supplémentaire avant déclenchement. 

La deuxième temporisation, délai supplémentaire avant déclenchement, maintient le contacteur 
fermé pour permettre aux fusibles de couper le défaut homopolaire. Le contacteur est alors 
ouvert et même si le défaut est traité, Gemstart affichera toujours le déclenchement mémorisé 
pour défaut homopolaire. Le délai supplémentaire avant déclenchement est nécessaire dans les 
systèmes triphasés avec 2TCs et un tore homopolaire car le défaut peut être sur la phase non 
mesurée. Dans un schéma à 3 TCs, la protection contacteur garantit que le contacteur est 
maintenu fermé lorsque le courant de défaut est supérieur au calibre maxi du contacteur. 

L'avantage d'avoir deux temporisations est qu'un défaut homopolaire sera toujours détecté et 
affiché même si le défaut a disparu par fusion fusible. 

 

NOTE: Le délai supplémentaire avant déclenchement est nécessaire 
seulement lorsque les trois phases ne sont pas mesurées, ou lorsque la 
protection contacteur n'est pas configurée. 

Explication: Le délai supplémentaire de déclenchement homopolaire est mis en œuvre 
pour permettre que le fusible fonde avant l'ouverture du contacteur quand de très fort 
courants de défaut s'écoulent à la terre. C'est la co-ordination de type 2. 

Tous les contacteurs peuvent couper des courants jusqu'à une certaine limite. Donc si 
Gemstart peut garantir de ne pas ouvrir le contacteur pendant que le courant instantané 
est supérieur à cette limite, aucun retard n'a besoin d'être calculé ou configuré. 
Cependant, pour travailler correctement, Gemstart doit lire la valeur de courant à partir 
de trois TCs. 

Comme les courants homopolaires ont des implications sérieuses de sécurité, un 
déclenchement mémorisé ne pourra être remis à zéro que lorsque Gempro sera en mode 
contrôle. 
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Si une autre méthode de remise à zéro de défaut homopolaire est requise alors réglez 
« Autorisation reset à distance défaut homopolaire » à « oui ». Ceci validera les options Défaut 
homopolaire par l’Entrée reset, reset par l’Opérateur, reset par le superviseur,et par GEMPRO 
dans la gestion des options reset. Sélectionner ces options comme il convient. 

 

Pré-requis 

Les caractéristiques du tore homopolaire doivent être connues, ceci incluant le ratio et le 
calibre. 

 

Configuration 

 

Méthode défaut homopolaire 

Entrée Homopolaire 

TC Résiduel 

- définit l'entrée Gemstart pour un tore homopolaire. 

- definit l'entrée Gemstart pour traiter le courant résiduel 
des secondaires inter-connectés de trois Tcs externes. 

Plage du tore homopolaire  - Comporte 4 plages couvrant les valeurs de 10mA à 
100A (La plage choisie dépend des caractéristiques du 
tore) 

Valeur du tore homopolaire    - valeur à régler dans la plage choisie, le pas 
d'incrément entre valeur maxi et mini est de 0.05. 

Ignorer la détection 
homopolaire au démarrage  

 - 0.0, 0.4, 0.7, 1.0s 

Autorisation de Reset à 
distance du défaut 
homopolaire 

Oui, Non, interdit; Oui autorise le reset du défaut 
homopolaire par des sources autres que GEMPRO en 
mode contrôle. 

Plage de courant du 
déclenchement défaut 
homopolaire  

- Comporte 4 plages couvrant les valeurs 10mA à 100A 
(La plage choisie dépend des caractéristiques du tore) 

Valeur du courant de 
déclenchement def. 
homopolaire   

 - valeur à régler dans la plage de déclenchement 
choisie, le pas d'incrément entre valeur mini et maxi est 
de 5%. 

Courant de déclenchement 
homopolaire au démarrage.    

- Courant de déclenchement homopolaire + 0% à 100% 
par pas de 1% 

Délai de détection 
homopolaire 

- Off, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 
1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10s 

Délai ( supplémentaire ) 
avant déclenchement 

- 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 
1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10s 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de pré-warning 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off, 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui 
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Ignorer la détection homopolaire au démarrage 
Ne doit être activée que lorsque le défaut est mesuré à partir du courant résiduel des TCs 

Délai de détection du défaut homopolaire 
Commence à partir de 0.1s. Cette durée peut être augmentée pour diminuer les 
déclenchements intempestifs. Si une protection aval est présente, cette durée doit être plus 
importante que le temps de déclenchement de la protection aval. 

Délai (supplémentaire) avant déclenchement 
Le tableau suivant résume comment les temporisations doivent être rêglées. 

 

Système  Délai (supplémentaire ) avant déclenchement 

2 CT’s & CBCT Configuré pour assurer que la somme de la temporisation de 
détection et du délai supplémentaire avant déclenchement 
est supérieure au temps nécessaire pour que les fusibles 
fondent lorsque le courant dépasse le calibre maxi du 
contacteur. 

3 CT’s Réglé à 0 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Lorsqu'on choisit l'onglet "Courants" dans le logiciel GemPro le courant homopolaire est affiché 
en pourcentage du courant de défaut. Ce courant est affiché en pourcentage du courant de 
défaut et en ampères. 

Vitesse 2 Les réglages de défaut homopolaire en vitesse 2 ne sont pris en compte que si un 
schéma contacteur à deux vitesses est sélectionné dans la rubrique Fusibles et schémas 
contacteurs et qu'on a besoin d'une sensibilité de détection différente pour chaque vitesse. 
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3.5.6 Protections Moteur / Courant de démarrage  
 

La protection de courant de démarrage est utilisée pour détecter un courant de défaut qui est 
supérieur au courant de démarrage prévu. Le courant maximum consommé par un moteur est 
en général le courant circulant au démarrage. C'est généralement environ 600% FLC. Les 
démarreurs étoile-triangle peuvent limiter ce courant crête à environ 350%. 

Cette protection permet de déclencher Gemstart si la phase la plus chargée dépasse la limite 
de déclenchement. 

Cet protection est configurée sur la base de FLC. La valeur équivalente en ampères est 
affichée. 

 

Pré-requis 

Pour configurer correctement cette protection en Ampères, le calibre TC, le nombre de tours et 
le réglage de FLC doivent être configurés. 

 

Configuration 

 

Courant de démarrage limite 

 Off, 100% à 2000% de FLC par pas de 10%. En Standard 800% (Le 
maximum est 1000% du calibre nominal du TC) 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off, 70, 80, 90, 100% 

 

Choisir une limite de courant de démarrage qui soit supérieure au courant de démarrage du 
moteur. Compter une marge de 15% pour éviter les déclenchements intempestifs. 

La limite de courant de démarrage ne peut excéder 10 fois la valeur nominale des TCs, à cause 
de la limite du secondaire TC. Si la limite est configurée trop haute, Gemstart effectuera la 
correction à la valeur maximale possible. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Pour des variations de courant instantané très importantes, la protection contacteur pourrait 
maintenir le contacteur fermé pendant un temps court pour permettre aux fusibles de fondre. 
Pendant cette période, le Gemstart affichera " Arrêt retardé”. 

Les informations concernant le courant crête de démarrage sont disponibles sous forme de 
deux statistiques dans GemPro. 

Courants / Courant crête 

Affiche la plus grande valeur crête relevée sur la phase la plus chargée depuis le dernier 
démarrage. Cette valeur est constament mise à jour et n'est pas limitée à la période de 
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démarrage. 

Démarrage / Courant crête de démarrage 

Affiche la valeur crête de la phase la plus chargée pendant le dernier démarrage réussi. Noter 
que cette valeur n'est mise à jour que si le démarrage a été réussi, ce qui veut dire lorsque le 
courant aura diminué en dessous de 100% de FLC. Si le moteur a été stoppé ou qu'un 
déclenchement a eu lieu et donc que le démarrage n'a pas été un succès, cette statistique n'est 
pas mise à jour. 
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3.5.7 Protections Moteur / Temps de démarrage  
 

Cette protection protègera le moteur s'il prend plus de temps que prévu pour atteindre un 
courant de fonctionnement raisonnable. Ceci protègera aussi le moteur si le rotor est bloqué. 

Lorsque le moteur atteint sa vitesse de fonctionnement, le courant redescend au courant normal 
de fonctionnement. Si, à la fin de la période de démarrage, le courant du moteur est supérieur à 
125% de FLC alors un défaut sera généré. 

La fonction de protection temps de démarrage s'arrête une fois que le courant redescend en 
dessous de 100% de FLC ou que le temps de démarrage est écoulé. 

 

Pré-requis 

La valeur de FLC doit être configurée avant pour que cette protection fonctionne. La valeur FLC 
est nécessaire pour permettre la détection de la fin de phase de démarrage. 

 

Configuration 

 

Limite temps de démarrage 

 Off, 00m01s à 99m59s, Standard 60s 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off, 70, 80, 90, 100% 

 

Choisir un temps limite de démarrage qui est supérieur au temps d'accélération du moteur et 
inférieur au temps maxi rotor bloqué. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Les informations concernant le temps de démarrage sont disponibles dans la rubrique 
statistique de GemPro. 

Démarrage / Temps de démarrage 

Le temps mis par le courant pour redescendre à 100% de FLC est affiché. Notez que cette 
valeur est seulement rafraîchie lorsque le démarrage est réussi,c.a.d lorsque le courant diminue 
en dessous de 100% de FLC. Si le moteur est arrêté ou déclenché pendant le démarrage alors 
celui-ci n'est pas réussi et les statistiques ne seront pas rafraîchies.  

Lorsque vous configurez le temps de démarrage, pensez à prendre en compte le Temps 
minimum de démarrage. Il est défini dans les réglages avancés schéma contacteur et vaut 10s 
par défaut pour un étoile-triangle et 1s pour tous les autres types de schémas. Le temps de 
démarrage limite doit être plus grand que ce temps minimum de démarrage. 
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3.5.8 Protection Moteur / Déséquilibre 
 

La protection déséquilibre permet de détecter et de réagir à un déséquilibre d'alimentation du 
moteur. Comme on dispose d'une protection de perte de phase et aussi d'une protection de 
déséquilibre, il est possible de déclencher pour une perte de phase et de seulement envoyer 
une alarme lors d'un déséquilibre plus léger. Ceci permet de plannifier une opération de 
maintenance à la prochaine occasion. 

La protection déséquilibre surveille le courant moyen de la phase la plus chargée et le courant 
moyen de la phase la moins chargée. Le déséquilibre de courant est calculé en effectuant la 
soustraction des phases les plus et moins chargées. La limite de déséquilibre est calculée 
comme le ratio du courant de déséquilibre avec la plus élévée des deux valeurs suivantes : la 
phase la plus chargée ou le courant à 100% de FLC. 

100
%100____arg____

__
%___

arg____arg____redéséquilib deCourant 

x
FLCàIouéechpluslaPhaseI

redéséquilibdeCourant
redéséquilibdeLimite

éechmoinslaPhaseIéechpluslaPhaseI

=

-=

 

Pré-requis 

Aucun. 

 

Configuration 

 

Limite de déséquilibre 

 Off , 5% à 100% du plus fort courant par pas de 5% 

Temps de déséquilibre 

 0, 0.1 à 25.5s par pas de 0.1s, Standard 0.5s 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé  

Off, 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Courants / Déséquilibre 

Affiché en pourcentage de la phase la plus chargée ( ou en pourcentage de 100%FLC si la 
phase la plus chargée est inférieure à 100%FLC). 

Niveau de Pré-warning 

Il est basé sur le réglage de la limite de déséquilibre.c.a.d si la limite est réglée à 30% et le 
niveau de pré-warning est réglé à 70%, le pré-warning sera activé à un équivalent de 21% de la 
limite de déséquilibre.  
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3.5.9 Protections Moteur / Mono-phasé 
 

La protection mono-phasé existe pour détecter des conditions de déséquilibre extrême comme 
la perte d'une phase. La protection mono-phasée peut être configurée avec une temporisation 
pour éviter les déclenchements intempestifs. 

Un défaut mono-phasé est la même chose qu'un défaut de déséquilibre à 80% pour un temps 
défini par l'utlisateur. C'est comme si on disait qu'un défaut mono-phasé ne peut se produire 
avant que le courant de la phase la plus chargée ne soit à au moins 80% du réglage de FLC et 
qu'une autre phase soit à zéro ampères. 

 

Pré-requis 

Sans. 

 

Configuration 

 

Temps monophasé 

                  Off, 0.1s à 25.5s par pas de 0.1s 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-warning 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé  

Off , 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui 

 

Choisir le temps le plus court qui évite les déclenchements intempestifs. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Voir Protection moteur / Déséquilibre. 
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3.5.10 Protections moteur / Démarrages dans l'heure  
 

La protection du nombre de démarrages dans l'heure permet de protéger d'un nombre de 
démarrages trop important pour certains moteurs. Cette protection génèrera un déclenchement 
auto-acquité lorsque le moteur est à l'arrêt et qu'il ne doit pas faire un démarrage 
supplémentaire. 

Le comptage est effectué sur une période tournante d'une heure. Dès que le plus vieux 
démarrage qui empêchait le re-démarrage n'est plus dans la période d'une heure passée, le 
déclenchement est auto-acquité et autorise un nouveau démarrage. 

 

Pré-requis 

Aucun. 

 

Configuration 

 

Démarrages dans l'heure 

 Off , 1, 2, 3, 5, 8, 12, 30 

Protection Active 

Sévérité 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt , Déclt&Alarme, Déclt. mémorisé 

 

Si le moteur ne doit pas dépasser un certain nombre de démarrages par heure, renseignez 
cette limite. Sinon, laissez la limite sur Off. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Le nombre de démarrages dans la dernière heure écoulée est accessible dans la rubrique 
statistiques de GemPro. 

Compteurs / Démarrages dans l'heure : Le nombre total de démarrages dans la dernière heure 

L'historique des démarrages est disponible dans 4 compteurs. Chaque démarrage est contenu 
dans un des compteurs pendant 45 à 60 minutes. 
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3.5.11 Protections moteur / Vitesse de rotation 
 

La protection par sonde de vitesse de rotation est utilisée pour des moteurs avec interrupteur 
centrifuge. Cet interrupteur est employé pour indiquer que le moteur a démarré et n'est pas 
bloqué. C'est utile dans les situations où le temps de résistance rotor bloqué est plus court que 
le temps d'accélération.  

La temporisation de la sonde de vitesse est lancée quand le contacteur se ferme. Une fois la 
temporisation écoulée et alors que le moteur doit tourner, la capteur de vitesse de rotation 
déclenchera le départ moteur si l'entrée est, ou devient inactive. 

 

Pré-requis 

Sans. 

 

Configuration 

 

Limite vitesse de rotation  

 Off , 1 à 255s par pas de 1s 

Source de la sonde  

 Active, Désactivé , Interverrouillage, Entrées1 – 4, Entrées multi- 
tension 5 -12 et Sortie 4. 

Sens 

 N/O, N/C 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé  

Off, 70, 80, 90, 100% 

 

Laisser le paramètre Temps de cette protection à OFF si le moteur n'a pas de capteur 
centrifuge. 

Si le moteur est équipé d'un capteur centrifuge, régler le temps limite au premier réglage en 
dessous du temps le plus bas parmi les deux cités ci-dessous: 

·  Temps maxi rotor bloqué lors d'un démarrage à chaud 

·  Temps d'accélération 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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3.5.12 Protections application / Sous-courant 
 

La protection de sous-courant supervise le courant de la phase la moins chargée. Gemstart 
déclenche si le courant reste en-dessous de la limite de défaut pendant le temps configuré. 

La protection de sous-courant peut être employée pour détecter les pertes de charge ou les 
modifications des caractéristiques de charge. 

 

Pré-requis 

Cette protection est désactivée si Gemstart est dans un tiroir en position essai. 

 

Configuration 

 

Limite de sous-courant 

 Off , 5% à 100% ALC par pas de 5% 

Temps ( en sous-courant ) 

 0 à 6000s par pas de 1s (Ne devrait être configuré que jusqu'à 
9m99s), Standard 10s 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-warning 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé  

Off, 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui  

 

Si la protection de sous-courant est nécessaire, régler la limite de sous-courant au dessus du 
courant hors charge. 

Le temps en sous-courant doit être réglé de manière à ignorer les pertes de charge fugitives. Le 
temps doit toutefois être assez court pour empêcher des dégâts causés par une marche à sec. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

La valeur du courant le plus faible est disponible dans les statistiques de GemPro. 

Courants / Min&MaxALC 

Les valeurs mini et maxi de la phase la plus chargée depuis la fin du dernier démarrage sont 
affichées/disponibles. Le courant est affiché en pourcentage de ALC. 

 

NOTE: La protection de sous-courant protège  en fon ction du 
courant de la phase la moins chargée alors que la v aleur Min ALC 
est l'enregistrement de la plus faible valeur de la  phase le plus 
chargée. 
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3.5.13 Protections application / ALC instantané 
 

La protection en courant instantané surveille la courant de la phase la plus chargée et 
déclenche ( avec mémorisation ) si le courant dépasse la limite configurée. Typiquement utilisé 
pour la détection de rotor bloqué ou coincé lorsque le démarrage est terminé. 

 

Pré-requis 

Cette protection est inhibée pendant le démarrage. 

 

Configuration 

 

Limite ALC Instantané 

 Off , 100% à 1000% ALC par pas de 10% 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé  

Off, 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui  

 

Régler la limite de ALC instantané à une valeur supérieure aux pics de courant de 
fonctionnement normal mais aussi en dessous du courant de rotor bloqué. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

La valeur du courant crête ALC est disponible dans les statistiques de GemPro. 

Courants / Min&MaxALC 

Les valeurs maxi et mini de la phase la plus chargée, depuis la fin du dernier démarrage sont 
affichées/disponibles. Le courant est affiché en pourcentage de ALC. 
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3.5.14 Protection application / ALC Permanent 
 

La protection ALC permanent supervise le courant de la phase la plus chargée et permet une 
protection retardée dans le temps. 

Cette protection est utile pour détecter des blocages temporaires ou qui causent des charges 
supérieures à la normale pendant une durée prolongée. 

 

Pré-requis 

Cette protection est inhibée lors du démarrage. 

 

Configuration 

 

Limite ALC Permanent 

 Off , 100% à 1000% ALC par pas de 10%. Standard 800% (Maximum 
1000%) 

Temps ALC Permanent 

 00m00s à 99m59s par pas de 1s. Standard 00m10s 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé  

Off, 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui  

 

Régler la limite ALC permanent à une valeur inférieure à la protection ALC instantané. 

Choisir une durée qui ne provoquera pas de déclenchements intempestifs dans des conditions 
normales d'exploitation. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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3.5.15 Protections thermique / Surcharge 
 

La protection contre la surcharge évite au moteur la sur-chauffe par gestion d'un modèle 
thermique du moteur. Ce modèle est basé sur la norme IEC 255-8.  Cette protection est 
certifiée ATEX (certificat sur site internet ou sur demande). 

Deux jeux de courbes sont disponibles, Gemstart 3 et Gemstart 4/5. Les courbes Gemstart 3 
sont fournies pour permettre le même type de protection que Gemstart3 lorsqu'on remplace un 
produit existant par Gemstart5. Il y a plus de courbes dans le jeu de courbes Gemstart 4/5 et 
fournir les informations thermiques nécessaires s'effectue plus simplement avec ces courbes. 

Une option choix automatique est disponible pour les courbes GS4/5, elle permet le choix 
automatique de la bonne courbe en fonction de la limite du temps de démarrage et du courant 
limite de démarrage. La courbe résultante sera quelque part entre les courbes 1 et 31 bien que 
pas réellement une courbe numérotée. La courbe Auto permet de déclencher après un 
fonctionnement au courant limite de démarrage pendant le temps limite de démarrage. 

 

Courbes Gemstart 3  

Ces courbes sont les mêmes que celles utilisées par Gemstart 3. Gemstart déclenche lorsque 
le contenu de l'image thermique atteint 110%. Le niveau 100% est considéré comme chaud, 
c'est à dire après un fonctionnement prolongé à 100%FLC. 

 

Résumé pour les courbes GS3 : 

Déclenchement à 110% d'image thermique 

Courant crête de surcharge 105% FLC 

Image thermique à 100% FLC = 100% 

 

Courbes Gemstart 4/5 

Nous disposons de 31 nouvelles courbes pour la gamme Gemstart 4/5. L'image thermique est 
exprimée en pourcentage du niveau de déclenchement. 

Les courbes Gemstart 4/5 peuvent être configurées avec le ratio ( chaud/Froid ) : "Temps de 
résistance rotor bloqué moteur chaud" à "Temps de résistance rotor bloqué moteur froid". Ceci 
permet de construire et de maintenir un meilleur modèle de l'image thermique en condition 
normale d'utilisation (<= FLC). 

 

Résumé pour les courbes GS4/5 : 

Déclenchement à 100% de l'image thermique 

Courant crête de surcharge 107% FLC 

Image thermique à 100% FLC = 100%- %Ratio Chaud/Froid 

 

Pré-requis 

Pour que cette protection fonctionne correctement, le réglage de FLC doit être configuré 
correctement. 



Gemstart 5 

Volume 2 - Référentiel 

- 109 - 

Configuration 

 

Type de courbe de surcharge 

 Off, Gemstart 3, Gemstart 4/5, Auto (GS4/5) 

Courbe Gemstart 3 (Affiché uniquement si courbes GS3) 

 Off, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Courbe Gemstart 4/5 (Affiché uniquement si courbes GS4/5) 

 Off, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

Ratio Chaud/Froid (Affiché uniquement si courbes GS4/5) 

 Inconnu, 1 à 100% par pas de 1% 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui 

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme , Déclt. Mémorisé 

Off, 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Ratio Chaud/Froid 

Le réglage du ratio Chaud/Froid modifie le modèle thermique pour permettre,lors d'un 
démarrage à chaud, de se baser sur le temps de résistance rotor bloqué moteur chaud aussi 
bien que pour se baser lors d'un démarrage à froid sur le temps de résistance rotor bloqué 
moteur froid. 

La modification du ratio Chaud/Froid permet de moins prendre en compte l'effet d'échauffement 
en condition normale d'utilisation du moteur. On considère être dans une condition normale 
d'utilisation quand le courant est en dessous du courant crête de surcharge (107%). Ceci veut 
dire que même après une durée prolongée d'exploitation à 100%FLC il y a toujours assez de 
réserve thermique pour permettre un démarrage d'une durée égale au temps de résistance 
rotor bloqué moteur chaud. 

Statistiques 

Les informations concernant l'échauffement thermique sont disponibles dans la rubrique 
statistiques de GemPro. 

Démarrage / Echauffement dû au démarrage 

On affiche l'échauffement dû au dernier démarrage réussi. Noter que cette valeur est mise à 
jour uniquement lorsque le démarrage est réussi, c'est à dire quand le courant descend en 
dessous de 100%FLC. Si le moteur est arrêté ou déclenche lors du démarrage alors le 
démarrage n'est pas considéré comme réussi et la statistique n'est pas mise à jour. 

Thermique / Image thermique 

C'est l'échauffement estimé du moteur. Dans le cas des courbes Gemstart 4/5 le pourcentage 
affiché est celui du niveau de déclenchement 
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Thermique / Temps avant déclenchement / Disponibilité 

Si le moteur fonctionne, c'est le temps nécessaire avant d'atteindre le niveau de 
déclenchement. Si le moteur est arrêté, c'est le temps estimé avant que le moteur ne 
redevienne disponible. 

Equations de gestion de l'image thermique ou échauffement 

Les équations suivantes sont données pour les courbes Gemstart 3 et Gemstart 4/5. Elles sont 
légèrement différentes pour les raisons suivantes : 

 Gemstart 3 Gemstart 4/5 

Niveau de céclenchement (basé sur 
l'échauffement) 

110% 100%  

Niveau crête de surcharge (basé sur 
FLC) 

105% 107% 

 

Dans les équations suivantes, les variables utilisées sont: 

 

k Constante dépendant d’une courbe choisie 

TS L'échauffement au démarrage. Habituellement cité en pourcentage 
mais entré dans les équations comme un nombre; c.a.d. pour 80%, 
on entre 0.8 

TA Le niveau d'échauffement disponible. C.a.d. 100% - L'échauffement 
dû au démarrage - 1%. 

I Le courant de défaut exprimé en % FLC. Habituellement cité en 
pourcentage mais entré dans les équations comme un nombre; 
c.a.d. 0.8 pour 80% ou 2.0 pour 200%, etc. 

 

Courbe k(GS3) k(GS4/5) 

1 24 9.36 

2 32 12.17 

3 48 14.98 

4 72 18.72 

5 96 23.41 

6 128 29.96 

7 176 37.45 

8 256 46.81 

9 360 58.98 

10 512 73.96 

11 768 93.62 

12 1152 121.7 

13 1728 149.8 

14 2560 187.2 
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Courbe k(GS3) k(GS4/5) 

15  234.1 

16  300 

17  375 

18  468 

19  590 

20  740 

21  936 

22  1217 

23  1498 

24  1872 

25  2341 

26  2996 

27  3745 

28  4681 

29  5898 

30  7396 

31  9362 

 

Les équations suivantes permettent de prévoir l'effet des courants de défaut. Les temps avant 
déclenchement et temps avant disponibilité sont aussi calculés à partir de ces équations.  

Le temps avant déclenchement peut être lu à partir des graphiques de figures 1 et 2 pour un 
moteur ayant démarré à partir d'un état froid.  
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Figure 1 - Courbes Gemstart 3 

Courbes Gemstart 3

0.1

1

10

100

1000

10000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Niveau de défaut (xFLC)

T
em

ps
 a

va
nt

 d
éc

le
nc

he
m

en
t (

s)

Curve 14

Curve 13

Curve 12

Curve 11

Curve 10

Curve 9

Curve 8

Curve 7

Curve 6

Curve 5

Curve 4

Curve 3

Curve 2

Curve 1



Gemstart 5 

Volume 2 - Référentiel 

- 113 - 

Figure 2 - Courbes Gemstart 4/5 
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3.5.16 Protections thermique / Inhibition de redéma rrage 
 

Cette fonctionnalité produira un déclenchement alors que le moteur est arrêté si un nouveau 
démarrage ne peut pas être réalisé. Ce déclenchement reste actif jusqu'à ce qu'il y ait assez 
de réserve thermique pour achever un démarrage sans générer un défaut de surcharge 
thermique. 

L'inhibition de redémarrage fonctionne en ajoutant l'échauffement qui a été généré lors du 
dernier démarrage à l'image thermique actuelle. Lorsque le total des deux est inférieur à 
100%; l'inhibition de redémarrage disparaît. 

 

Pré-requis 

Aucun. 

 

Configuration 

  

Inhibition de redémarrage active 

 Off, On 

Protection Active 

Sévérité 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt , Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

 

Il n'y a aucun avantage à tirer d'inhiber cette fonctionnalité sauf pour certains moteurs qui 
ont des caractéristiques de démarrages non répétitives. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Les informations pour la fonction d'inhibition de redémarrage sont disponibles dans la 
rubrique statistiques de GemPro. 

Thermique / Temps avant déclenchement / Disponible 

Si le moteur est arrêté, c'est le temps estimé qu'il faudra attendre avant que le moteur ne 
redevienne disponible 

Voir Surcharge Thermique pour les équations et graphiques concernant le temps avant 
disponibilité. 
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3.5.17 Protections thermique / Délai Reset thermiqu e 
 

Cette fonctionnalité produira une temporisation empêchant la remise à zéro du défaut 
thermique immédiatement après qu'un défaut de surcharge thermique soit détecté. Ceci 
empêche un démarrage avant un temps configuré par l'utilisateur après un défaut de 
surcharge thermique. Cette fonctionnalité n'est pas nécessaire si la fonction d'inhibition de 
redémarrage est active. 

La temporisation de remise à zéro du défaut thermique génère un délai fixe après et 
seulement après qu'un défaut de surcharge thermique soit survenu. L'inhibition de 
redémarrage empêchera toujours de redémarrer s'il n'y a pas assez de réserve thermique 
pour démarrer le moteur. 

 

Pré-requis 

Aucun. 

 

Configuration 

 

Temporisation de reset thermique 

 Off ,1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minutes 

Protection Active 

Sévérité 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt , Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

 

Réglé à OFF sauf si vous voulez qu'il y ait un délai fixe pour permettre le refroidissement 
après chaque déclenchement de surcharge thermique. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Les informations à propos de la temporisation de reset thermique sont disponibles dans la 
rubrique statistiques de GemPro. 

Délai de reset thermique 

Le temps qu'il faudra attendre avant que cette fonction ne s'auto-acquite. 
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3.5.18 Protections puissance / Facteur de puissance  bas  
 

La protection de facteur de puissance permet de protéger les moteurs ou les applications où 
le facteur de puissance change , mais où la modification de courant n'est pas significative, 
par exemple lorsque la viscosité du produit pompé change. Il y a deux fonctions de 
protection par facteur de puissance permettant de définir des défauts bas et hauts. Les deux 
fonctionnalités ont des options de protection identiques. 

La protection par facteur de puissance génère un défaut instantané. 

Voir aussi Sous-puissance et Facteur de puissance haut. 

 

Pré-requis 

La protection facteur de puissance bas est active si : 

 Les réglages de tension et les réglages TC ont été configurés; 

 Gemstart n'est PAS en position test ( tiroir en position essai ). 

 

Configuration 

Les réglages par défaut sont en gras. 

 

Limite facteur de puissance bas 

 Off , 0.01 à 1.00 par pas de 1% 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn , Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off , 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui  

 

Pour un facteur de puissance bas, les niveaux de pré-alarme 70, 80, et 90% correspondent 
à 0.3, 0.2 et 0.1 respectivement, au dessus de la limite configurée. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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3.5.19 Protections puissance / Facteur de puissance  haut  
 

La protection de facteur de puissance permet de protéger les moteurs dans les applications 
où le facteur de puissance change , mais où la modification de courant n'est pas 
significative. Par exemple lorsque la viscosité du produit pompé change. Il y a deux 
fonctions de protection par facteur de puissance permettant de définir des défauts bas et 
hauts. Les deux fonctionnalités ont des options de protection identiques. 

La protection par facteur de puissance génère un défaut instantané. 

Voir aussi Sous-puissance et Facteur de puissance bas. 

 

Pré-requis 

La protection facteur de puissance haut est active si : 

 Les réglages de tension et les réglages TC ont été configurés; 

 Gemstart n'est PAS en position test ( tiroir en position essai ). 

 

Configuration 

Les réglages par défaut sont en gras. 

 

Limite facteur de puissance haut 

 Off , 0.01 à 1.00 par pas de 1% 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn , Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off , 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui  

 

Pour facteur de puissance haut, les niveaux de pré-alarme 70, 80, et 90% correspondent à 
0.3, 0.2 et 0.1 respectivement, en dessous de la limite configurée. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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3.5.20 Protections puissance / Sous puissance  
La protection de sous-puissance est disponible pour protéger les moteurs ou les applications 
pour lesquelles la puissance chute sans qu'il n'y ait de changement perceptible du courant. 
Par exemple un moteur fonctionnant sans charge. 

La protection de sous-puissance peut être retardée au déclenchement pour permettre de ne 
pas prendre en compte les pertes de puissance passagères. 

Voir aussi Facteur de Puissance haut et Facteur de puissance bas. 

 

Pré-requis 

La protection de sous-puissance est active si: 

 Gemstart est un modèle 5.3 ou supérieur, le calibre puissance du moteur, les 
réglages de tension, les infos des TCs ont tous été renseignés; 

 Gemstart n'est PAS en position test ( tiroir en position essai ). 

La sous-puissance est configurée en pourcentage de la puissance nominale du moteur, 
c'est pourquoi celui-ci doit être configuré pour permettre à la protection de fonctionner. 

 

Configuration 

Les réglages par défaut sont en gras. 

 

Limite de sous-puissance 

 Off , 1 à 100% par pas de 1% 

Note: GemPro affiche le réglage en kW 

Temps sous-puissance 

 0 à 25.5s par pas de 0.1s, Standard 1s 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off, 70, 80, 90, 100% 

Non , Oui 

La limite de sous-puissance est configurée en pourcentage du calibre de puissance. 

Si un niveau de pré-alarme de 70, 80 ou 90% est choisi, ce niveau est calculé en 
pourcentage de la différence entre le niveau de défaut et 100%. Par exemple si le niveau de 
défaut est 60% et que le niveau de pré-alarme est réglé à 90% alors la pré-alarme est à 
90% de l'écart entre 100% et 60% soit 64% du réglage du calibre de puissance. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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3.5.21 Protections puissance / Sur puissance  
La protection de sur-puissance est disponible pour protéger les moteurs ou les applications 
pour lesquelles la puissance augmente sans qu'il n'y ait de changement perceptible du 
courant. 

La protection de sur-puissance peut être retardée au déclenchement pour permettre de ne 
pas prendre en compte les augmentations passagères de puissance. 

Voir aussi Sous-puissance, Facteur de Puissance haut et Facteur de puissance bas. 

 

Pré-requis 

La protection de sur-puissance est active si : 

 Gemstart est un modèle 5.3 ou supérieur, le calibre puissance du moteur, les 
réglages de tension, les infos des TCs ont tous été renseignés; 

 Gemstart n'est PAS en position test ( tiroir en position essai ). 

La sur-puissance est configurée en pourcentage de la puissance nominale du moteur, c'est 
pourquoi celui-ci doit être configuré pour permettre à la protection de fonctionner. 

 

Configuration 

Les réglages par défaut sont en gras. 

 

Limite de sur-puissance 

 Off , 1 à 100% par pas de 1% 

Note: GemPro affiche le réglage en kW 

Temps sur-puissance 

 0 à 25.5s par pas de 0.1s, Standard 1s 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Inhibé au démarrage 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off, 70, 80, 90, 100% 

Non, Oui  

La limite de sur-puissance est configurée en pourcentage du calibre de puissance. 

Si un niveau de pré-alarme de 70, 80 ou 90% est choisi, ce niveau est calculé en 
pourcentage du réglage du niveau de défaut. 

Par exemple si le réglage du niveau de défaut est 150% et que le niveau de Pré-alarme est 
réglé à 90%, alors le niveau de pré-alarme est 135% du réglage du niveau de défaut. 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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3.5.22 Entrée PTC 
 

L’entrée PTC mesure la résistance d’une sonde PTC non-linéaire (Positive Temperature 
Coefficient resistor). Celle-ci est utilisée pour déterminer quand un moteur dépasse un 
certain seuil de température. Ce seuil est déterminé par la sonde PTC elle-même. Quand ce 
seuil est dépassé la sonde provoque une grande augmentation de sa résistance interne, ce 
qui est détecté par le Gemstart pour enregistrer un défaut. 

Le défaut est actionné au moins 400ms après le changement de résistance interne. 

 

Pré-requis 

La protection PTC est active si :  

 Gemstart modèle 5.4 utilisé 

 Protection Entrée PTC est active 

 

Configuration 

Les réglages par défaut sont en gras. 

 

Seuil PTC 

Protection Active 

Sévérité 

Non , Oui 

Warn , Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

 

L’entrée PTC est définie pour pouvoir autoriser une, deux ou trois sondes en série. Une 
sonde PTC standard a une résistance de 150 ohms à l’état “Froid” et plus de 10kohms à 
l’état “Chaud”. 

Le défaut se déclenche à entre 1600 ohms et 2000 ohms et le Reset aura lieu entre 1000 
ohms et 1400 ohms. 

Gempro affiche l’état “Chaud” si le seuil est dépassé ou “Froid” sinon. 

 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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3.5.23 RTD 
 

L’unité RTD additionnelle possède 6 entrées identiques pouvant mesurer 6 températures 
différentes en utilisant des sondes platine PT100. Ces entrées température sont utilisées 
pour protéger un moteur contre des températures excessives qui ne peuvent pas être 
prédites par le courant absorbé. 

Chacun des 6 éléments peut être configuré pour reporter un défaut à un certain niveau de 
température ou les éléments peuvent être groupés en deux groupes de 3 pour permettre la 
surveillance et la protection de 3 phases ou enroulements. 

 

Pré-requis 

La protection RTD est active si :  

 Gemstart modèle 5.4 utilisé avec unité RTD 

 Protection RTD est active 

 

Configuration 

Les réglages par défaut sont en gras. 

 

Seuil RTD 

 105°C  à 180°C par pas de 5°C 

Protection Active 

Sévérité 

Niveau de Pré-alarme 

Non, Oui  

Warn, Alarme, Déclt, Déclt&Alarme, Déclt. Mémorisé 

Off, Seuil - 5°C, Seuil - 10°C, Seuil - 15°C  

 

Quand les sondes RTD sont groupées il n’existe qu’une configuration possible pour tout le 
groupe. Chaque sonde mesurera indépendamment mais utilisera le réglage commun. 

Gempro affiche la température de chaque sonde en °C . Dans le cas d’un groupement 
Gempro affichera en plus la plus haute température du groupe. 

Note : L’utilisation de groupes est uniquement un confort et n’affecte pas la protection 
individuelle des sondes. 

 

 

Assistant 

Pas encore disponible. 

 

Informations supplémentaires 

Sans. 
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